— uziom pretowy

Ta

3,00 - pom. agregatu (grzejnik el.)

1,00 - pom. agregatu

0,10 - nad wejsciem (sterow. czujnikiem na ruch)

0,20 - pom. agregatu
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YKYZo 5 x 10 - w ziemi

z tablicy gtéwnej TG

uziom otokowy
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Pz= 4,3 kW
Psz= 3,5 kW

UWAGA:

WYMIAR TABLICY "Ta"
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- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
-SIEC TYPU TN-S.
- NAPIECIE ZASILANIA -400/230V.
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SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY ROZDZIELCZEJ "Ta"

Projektant Wykonat
Data sierpien 2012 r. sierpien 2012 r.
Nr uprawnien 172/91
Podpis - - - - architekci
Nazwisko Grzegorz Michalski Grzegorz Michalski
Faza Inwestor: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice Zastepuije rysunek
PBW Temat:  Projekt awaryjnego zasilania elektrycznego budynku
Urzedu Gminy w Pilchowicach, ul.Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Skala . Numer rysunku

Czes¢:  Elektryczna

Nazwa 4/2012/E-02




