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Galmar R<10Q

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY -SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA

-SIEC TYPU TN-S.

- NAPIECIE ZASILANIA - 230V.

- ZASILANIE LAMPY | STEROWANIE Z ISTN. UKLADU OSWIETL. TERENU

LEGENDA LAMP :

- lampa "Parkowa" ES-System z zrédtem HST 70W (kod 3118000)
typ OCP-70-KD-PCI/Il ; IP 54 ;na stupie stalowym czarnym o wys. 5m

Projektant Wykonat
Data sierpien 2012 r. sierpien 2012 r.
Nr uprawnien 172/91
Podpis - - - - architekci
Nazwisko Grzegorz Michalski Grzegorz Michalski
Faza Inwestor: Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice Zastepuje rysunek
PBW Temat:  Projekt awaryjnego zasilania elektrycznego budynku
Urzedu Gminy w Pilchowicach, ul.Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Skala . Numer rysunku

Czes¢:  Elektryczna
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