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TRG ~ tablica rozdzielcza 400/230V, 50Hz

v AA#-X@@-

glowne trasy kablowe

wypust oswietleniowy — zastosowa¢ lampe $wietlowkowq
Wg oznaczef z zestawienia materialow

o$wietlenie gome — Zzyrandol

o$wietlenie gome sceny — reflektor (np.LED-RGB)

o$wietlenie boczne — ledowe w listwie nasciennej (na wysokosci 3 m)
oswietlenie gome — punktowe

wypust oswietleniowy — zastosowa¢ lampe zewngtrzng IPS4 z modutem AW 2h

wypust oswietleniowy — zastosowa¢ lampe bryzgoszczelng IP44

wypust oswietleniowy — zastosowa¢ lampe zewngtrznq na elewacji IP54
oswietleniie boczne — kinkiet (na wysokosci 1,8 m)

wypust oswietleniowy — oprawa w suficie

gniazdo wtyczkowe jednofazowe hermetyczne IP44

gniazdo wtyczkowe podwdjne 230V, 50 Hz ogblnego przeznaczenia
gniazdo wtyczkowe 3x16A, 400V, 50 Hz z wylqcznikiem i z blokadq mechan. IP67
oprawa z modutem awaryjnym 2h — piktogram

tqcznik oswietlenia jednobiegunowy, 250V, 50Hz

tqcznik oswietlenia Swiecznikowy, 250V, 50Hz

tqcznik oswietlenia schodowy, 250V, 50Hz
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