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Spis załączników: 
 
1. Zał. 1 –Kserokopia uprawnień projektanta i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów. 

2. Zał. 2 – Zestawienie urządzeń i materiałów – wentylacja 

3. Zał. 3 – Karta katalogowa centrali wentylacyjnej 

4. Zał. 4 – Karty katalogowe aparatu grzewczo-wentylacyjnego 

 
 

Spis rysunków: 
 

Nr rysunku Temat rysunku skala 

W - 01 Rzut parteru – instalacja wentylacji mechanicznej 1:75 

W - 02 Rzut piętra– instalacja wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 1:50 

W - 03 Rzut dachu –  instalacja wentylacji mechanicznej 1:50 

 

1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawa i materiały służące do opracowania: 

− projekt budowlano- architektoniczny,  

− wytyczne dostarczone przez Inwestora, 

− normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji,  

− Literatura i materiały firmowe z zakresu wentylacji i klimatyzacji, 

− Dziennik Ustaw Nr 75 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami. 

 

2. Zakres opracowania. 
 
Zakres opracowania obejmuje projekt koncepcyjny wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku 

domu Kultury w Żernicy przy ul. Szafranka 9. 
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Instalacja wentylacji mechanicznej obejmuje następujące pomieszczenia na kondygnacji parteru: 

• sali balowej 

• pomieszczeni cateringu 

• korytarza 

• pom. sanitarnych 

 

oraz na kondygnacji piętra: 

• sali spotkań 

• pom. sanitarnych 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  

• opis techniczny 

• obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego 

• usytuowania urządzeń, przewodów i kratek wentylacyjnych  

• część rysunkowa 

 

Niezbędne instalacje do wykonania w ramach instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: 

• instalacje elektryczne  

• konstrukcja pod urządzenia wentylacyjne  

• regulacja hydrauliczna układów wentylacyjnych. 

 

Projekt nie zawiera: 

− automatyki, 

− konstrukcji wsporczych pod urządzenia i kanały wentylacyjne, 

 
UWAGA: 

 

Niniejszy projekt jest tylko koncepcją opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą 

techniczną jednak nie stanowi w rozumieniu Prawa budowlanego – projektu budowlanego i nie 

może być przedłożony do Instytucji Publicznych – tu Starostwo Powiatowe w Gliwicach celem 

otrzymania pozwolenia na budowę. 
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3. Założenia projektowe 
 

• PN 83/B-03430/Az3 -Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uży-

teczności publicznej 

• PN 76/B-03420 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

• PN 78/B-03421 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

• Dziennik Ustaw Nr 75/690  z 12.04.2002 i 169 z 28.08.2003 

 

3.1. Założenia klimatyczne 

3.1.2. Parametry powietrza zewnętrznego  
 
Parametry powietrza zewnętrznego przyjęte do obliczeń: 

Lato: te=+32°C ϕ=45%  ie=67 kJ/kg 

Zima: te= -20°C  ϕ=100% ie=-18 kJ/kg 

 

3.2. Założenia do wentylacji 
 
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustaleń z Inwestorem, oraz na podstawie ustaleń mię-

dzybranżowych przyjęto następujące wyjściowe założenia projektowe dotyczące układów wentylacyjnych 

dla obiektu: 

• dla kuchni przyjęto nawiew w ilości 12 wymian powietrza / h . 

• dla sali balowej i sali spotkań przyjęto minimalne ilości powietrza zewnętrznego w ilości 30 m3/h 

/osobę,  

• dla pomieszczeń WC minimalna ilość powietrza usuwanego wynosi 50 m3/h dla 1 oczka i 25 m3/h 

dla pisuar, 

3.3. Filtrowanie 
 

Centrala nawiewno-wywiewnej winna być wyposażona dla obiegu czerpnego i wywiewnego w filtry typu 

F5. 
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3.4. Obliczenia przekrojów kanałów wentylacyjnych. 
 

Przekroje kanałów wentylacyjnych zostaną określone w oparciu o następujące zestawienie. 

Instalacje dobieramy tak aby utrzymać niską prędkość przepływu: 

 

- Prędkość przepływu między elementami tłumika hałasu: maks. 5 m/s 

- Prędkość przepływu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3 m/s 

- Prędkość przepływu przez nagrzewnice i chłodnice: maks. 3 m/s. 

 
Tablica 1. 

PRZEPŁYW POWIETRZA 
m3/s 

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ 
m/s 

300 3,0 
550 3,5 
800 4,0 
1500 4,5 
2000 5,0 
 
UWAGA: Obliczenia hydrauliczne wentylacji do wglądu u projektanta 

4. Opis rozwiązania instalacji wentylacji. 

4.1. Sala taneczna. 
 
W pomieszczeniach Sali tanecznej (pom 0.15) na kondygnacji parteru projektuje się wentylację mecha-

niczną opartej na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej np. prod. Ventia typ  

Komfovent typ REGO 3000VE z odzyskiem ciepłą w wymienniku obrotowym (układ N1 / W1). 

 

Centralę zlokalizowano na posadzce pomieszczenia technicznego sąsiadującego z salą taneczną. 

 

Powietrze zostanie uzdatnione za pomocą filtra F5 oraz w nagrzewnicy elektrycznej o mocy 9,0kW.  

Na przewodach: nawiewnym i wywiewnym projektuje się zabudowanie tłumików kanałowych prostokąt-

nych o dług. 1,0m.  
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W zimie i okresach przejściowych powietrze świeże o temperaturach od –20oC do +16oC będzie ogrze-

wane do temperatury nawiewu równej +20oC. W przedziale temperatur powietrza zewnętrznego od +16oC 

przewidziano jedynie filtrację powietrza zewnętrznego. 

Uzdatnione powietrze świeże nawiewane powietrza do pomieszczenia restauracji zapewnione zostanie 

przez układ nawiewny  uzbrojony  w nawiewniki ze skrzynką rozprężną. Na odejściach do nawiewników 

zabudować przepustnice regulacyjne. 

 

Zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną, Vn = 3000m3/h / 2700 m3/h. Powietrze świeże pobierane 

będzie przez czerpnię ścienną  o wymiarach A*B= 400 x 400 mm, a zużyte wyrzucane wyrzutnią ścienną 

600x300mm 

Dobrano centralę wentylacyjną Komfovent typ REGO 3000 VE–R –EC–C3 z automatyką C3.   

o parametrach: 

- Vn/w   = 3000m3/h / 2700m3/h 

- ∆pn = 300Pa – część nawiewna 

- ∆pw = 300Pa – część wywiewna 

- Qel   =  2 x 1,0kW (dwa wentylatory – nawiewny i wywiewny po 1,0 kW mocy każdy) 

- Nagrzewnica elektryczna – Pel = 9kW 

- Zasilanie  3~400V 

 

Centrala będzie składała się z następujących sekcji: 

-  filtr wstępny F5, 

-  wymiennik obrotowy 

-  nagrzewnica elektryczna Pel = 9,0 kW  

-  zespoły wentylatorowe 2 x 1,0kW  

 

Układ wentylacyjny obsługujący pomieszczenia sali tanecznej zapewniać będzie minimalne ilość powie-

trza zewnętrznego wymaganego ze względów higienicznych tzn. 30 m3/(h*osobę). 

Wywiew z pomieszczenia realizowany będzie przez układ wywiewny centrali wentylacyjnej,  

W skład układu nawiewno-wywiewnego którego wchodzą: kratki nawiewne i wywiewne na wejściach do 

pomieszczeń wentylowanych, kanały wywiewne, tłumiki, wentylatory wchodzące w skład centrali. 

Automatykę do sterowania centrala wentylacyjną należy zamówić w komplecie z urządzeniem. 
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Na instalacji nawiewnej i wywiewnej wentylacji dla restauracji wykonać otwory rewizyjne niezbędne do 

czyszczenia instalacji. Otwory zlokalizować w miejscach dostępnych oraz przy załamaniu biegu przewo-

dów. 

Na przewodzie nawiewnym przechodzącym przez strop pomieszczenia technicznego zabudować klapę 

ppoż. o wymierze 400 x  400 mm wyposażoną w topik zamykający klapę przy osiągnięciu temp 70±5oC. 

Na przewodzie wywiewnym przechodzącym przez ścianę wewnętrzną (ściana pomiędzy salą, a pom. 

technicznym) zabudować przed dwoma wywiewnikami dwie klapy ppoż o wymiarze 800 x 500  mm wy-

posażonych w topik zamykający klapę przy osiągnięciu temp 70±5oC. 

 

4.2. Pomieszczenie cateringu. 
 
Wentylacja pomieszczenia cateringu projektuje się poprzez nawiew powietrza w ilości Vn=700 m3/h po-

przez zabudowę dwóch aparatów grzewczo - wentylacyjnych np. typ Neolux IV o wydajności ok. 350 

m3/h każdy. 

W/w aparaty zabudować w miejsce zdemontowanych grzejników. Powietrze z zewnątrz doprowadzić 

kanałem 500x100mm umieszczonym w ścianie zewnętrznej. Lokalizację otworu przewiduje się ok. 10cm 

nad posadką – szczegółową lokalizację otworu wykonać na montażu / budowie. 

Założono wywiew z okapu kuchennego przyściennego w ilości powietrza usuwanego – Vw=700 m3/h. 

Z okap przyściennego przewód wywiewny Ø200 prowadzić pod stropem korytarza i wyprowadzić na ze-

wnętrz. Na elewacji zamontować wentylator kuchenny np. typ KBT 200 o wydajności 700 m3/h przy sprę-

żu 300 Pa. 

Przewód w korytarzu obudować płytą GK na stelażu. 

Uruchamianie wentylatora zblokować z pracą aparatów grzewczo-wentylacyjnych. 

Przewód tłoczny z wentylatora poprowadzić po elewacji ponad dach i zakończyć wyrzutnią dachową 

Ø200mm zabudowaną na końcu kanału. 

4.3. Sala spotkań. 
 
Wentylację w pomieszczeniu Sali spotkań zlokalizowanej na I piętrze budynku (pom. 1.06)  projektuje się 

poprzez nawiew powietrza w ilości Vn = 500 m3/h poprzez zabudowę dwóch aparatów grzewczo - wenty-

lacyjnych np. typ Neolux IV o wydajności ok. 250 m3/h każdy. 

W/w aparaty zabudować w miejsce zdemontowanych grzejników. Powietrze z zewnątrz doprowadzić 

kanałem 500x100mm umieszczonym w ścianie zewnętrznej. Lokalizację otworu przewiduje się ok. 10cm 

nad posadką – szczegółową lokalizację otworu wykonać na montażu / budowie. 
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Założono wywiew powietrza poprzez wentylator  kanałowy o wydajności – Vw=500 m3/h przy sprężu 200 

Pa - np. typ KV 160 XL Systemair . 

Przewód z wentylatora wyprowadzić bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną i zakończyć wyrzutnią ścien-

ną Ø 200mm. 

Uruchamianie wentylatora zblokować z pracą aparatów grzewczo-wentylacyjnych. 

 

4.4. Pomieszczenia sanitarne. 
 
Wentylację w pomieszczeniach toalet na parterze budynku projektuje się jako mechaniczną wywiewną 

(układ W3) opartą na wentylatorze kanałowym np. KV 160 XL Systemair o wydajności 300 m3/h przy 

sprężu 300 Pa. 

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu prowadzić pod stropem  

Na końcach przewodów zabudować zawory powietrzne o średnicach DN 125. 

Przewód od wentylatora wyprowadzić bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną i zakończyć wyrzutnią 

ścienną Ø 160mm. 

 
Wentylację w pomieszczeniach toalet na piętrze budynku projektuje się jako mechaniczną wywiewną 

(układ W5) opartą na wentylatorze kanałowym np. KV 160 Systemair o wydajności 100 m3/h przy sprężu 

250 Pa. 

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu prowadzić pod stropem  

Na końcach przewodów zabudować zawory powietrzne o średnicach DN 125. 

Przewód od wentylatora wyprowadzić bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną i zakończyć wyrzutnią 

ścienną Ø 160mm. 

Przewody w pomieszczeniach sanitarnych  obudować płytą GK na stelażu. 

W drzwiach wejściowych do pomieszczeń sanitarnych wykonać kratki transferowe o wymiarze 

500x100mm w miejscach jak pokazano na rzutach kondygnacji parteru i piętra – odpowiednio na rys 01 i 

02.  

5. Klimatyzacja 
 
Dla zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych projektuje się klimatyzację opartą na 

systemie RAC ( SPLIT ).  
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5.1. Sala taneczna. 
 

Dla Sali tanecznej zaproponowano system RAC (Split) opartych na jednostkach zewnętrznych po jednej 

na jedną jednostkę wewnętrzną o mocy grzewczo-chłodzącej 6,8 kW (np. typ P24EL firmy LG) i 5,0 kW 

(np. typ P18EL firmy LG). 

Jednostki wewnętrzne ścienne zabudować na ścianie pod stropem pomieszczenia. 

Jednostki zewnętrzne zamontować na ścianie zewnętrznej budynku. 

Jednostki zewnętrzne należy połączyć z każdą jednostką wewnętrzną indywidualnie za pomocą przewo-

dów freonowych przewodem gazowym z jednostki zewnętrznej o średnicy 3/8” oraz przewodem cieczo-

wym do jednostki zewnętrznej ¼”. 

 

5.2. Przewody freonowe 
 

Przewody instalacji freonowej (cieczowe i gazowe) prowadzić w izolacji zimnochronnej i połączyć bezpo-

średnio jednostkę zewnętrzną z jednostką wewnętrzną.  

Przejścia  rur na zewnątrz budynku uszczelnić. 

5.3. Odprowadzenie skroplin  
 

Powstający, w wyniku pracy chłodnic klimatyzatorów skropliny wodne należy odprowadzić z przewodami 

PP  DzØ20 bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną i zakończyć ok. 20 cm od lica ściany. 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

6.1. Przewody wentylacyjne. 
 

• Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w klasie 

szczelności A, p≤630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 

• Kanały i kształtki o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym, 

uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelności A, p≤630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i 

PN-B-03434 lub elastyczne. 

 

Przejście kanałów przez ściany uszczelnić pianką poliuretanową. 
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W celu zrównoważenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice w miejscach gdzie warunki 

pozwalają na ich zainstalowanie. Przy bezpośrednich podejściach do nawiewników i wywiewników zasto-

sowano również regulację przepustnicami regulacyjnymi. 

 

6.2. Podwieszenia, podparcia, punkty stałe. 
 

• kanały wentylacyjne podwieszać stosując odpowiednie systemy podparć oraz zawiesia powinny 

być wyposażone w gumowe podkładki wibroizolacyjne 

• przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć materiałami 

nie przenoszącymi drgań 

Przed przystąpieniem do zawieszeń wentylacji należy dokładnie zapoznać się z technologią wykonanych 

ścian i dachu, aby wybrać właściwe zawieszenia. 

6.3. Izolacja cieplna. 
 
Przewody układów wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych prowadzonych od Sali do centrali nie 

należy izolować. 

 

Przewody układów wentylacyjnych – przewód czerpny Cz1  i wyrzutowy Wyrz 1 należy izolować matami z 

wełny mineralnej na folii aluminiowej o grubości 20 mm. 

 

6.4. Zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
Przewody i kształtki nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego gdyż instalacja wykonana jest z bla-

chy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w środowisku agresywnym. Pozostałe elementy tj. konstrukcje 

wsporcze i odcinki przewodów po przejściu przez przegrody zewnętrzne należy oczyścić i do drugiego 

stopnia czystości zgodnie z normą PN-70/M-50050. Elementy ocynkowane należy przed pomalowaniem 

odtłuścić. Następnie wszystko pomalować farbą poliwinylową do bezpośredniego malowania blach ocyn-

kowanych.  
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6.5. Próby i odbiory techniczne. 
 
Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-8. 

• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń. 

• Instalacje wentylacji należy wyregulować za pomocą zaprojektowanych przepustnic na 

odgałęzieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie powietrza 

rzeczywiste były równe projektowanym. 

6.6. Ochrona akustyczna. 
 
W celu obniżenia ciśnienia akustycznego emitowanego do pomieszczeń przez pracujące urządzenia 

wentylacyjne (centrale C1 i C2) instalacja nawiewna i wywiewna została wyposażona w tłumiki szumu, 

które zapewnią redukcję emitowanego hałasu do wymaganych wartości. 

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań połączenia wentylatorów, urządzeń wentylacyjnych z 

przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą króćców elastycznych. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu  przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia 

technicznego w ciągu dnia wg normy PN-87/B-02151/02 wynosi: 

dla pomieszczeń administracyjnych z wewnętrznymi źródłami hałasu - 45 dB (A)  

dla sal restauracyjnych – (brak normalizacji dla wartości max.)  

6.7. Wytyczne ppoż. 
 

• wymagania ochrony ppoż. opisane są w „Warunkach ochrony przeciwpożarowej” , 

• przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiały tłumiące powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych, 

• przejścia instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia,  

• przepusty instalacyjne w ścianie lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 

odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, 

• izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny być wykonane w 

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, 

• wszystkie materiały powinny posiadać atest do stosowania ich w budownictwie. 
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6.8. Wytyczne BHP. 
 

• wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

• montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

• załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących 

przepisów BHP, 

• wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR 

producentów i obowiązującymi przepisami BHP. 

Nie dopuszcza się : 

• pracy przy niesprawnych urządzeniach, 

• dokonywania napraw przy pracujących urządzeniach, 

• dokonywania napraw i przeglądów przez osoby nie przeszkolone i nie posiadające wymaganych 

dopuszczeń,  

• użytkowania pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem, 

• okresowa obsługa maszyn wirujących winna przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi maszyn i 

urządzeń.  

6.9. Wytyczne międzybranżowe. 

6.9.1. Wytyczne budowlane.  
 

• wykonać przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku na przejścia przewodów wentylacyj-

nych i  freonowych, 

• wykonać przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku na przejścia przewodów nawiewnych 

do aparatów grzewczo-wentylacyjnych, 

• wykonać konstrukcję wsporczą pod centrale wentylacyjną, 

• wykonać konstrukcję wsporczą pod jednostki zewnętrzne klimatyzacji, 

• wykonać konstrukcję wsporczą pod wentylator kuchenny. 

6.9.2. Wytyczne elektryczne.  
  

• wykonać zasilanie centrali wentylacyjnej (wentylatory / nagrzewnica), 

• wykonać zasilanie elektryczne aparatów grzewczo – wentylacyjnych , 
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• wykonać zasilanie elektryczne okapu (opcjonalne oświetlenie), 

• wykonać zasilanie wentylatora kuchennego , 

• wykonać zasilanie wentylatorów kanałowych,  

• wykonać zasilanie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych klimatyzacji. 

6.10. Uwagi końcowe. 
 
Instalacje należy wykonać zgodnie z: 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
zmianami. 

• Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ. 
• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń. 
• Obowiązującymi przepisami i normami. 
• Niniejsze opracowania projektowe jest tylko koncepcją rozwiązań technicznych. 

7. Zestawienie materiałów  
 

Lp. Wyszczególnienie obmiar producent uwagi 

1 
Jedn. zewnętrzna i wewnętrzna 
typ P24 EL; Qch=6,8 kW 

3 kpl. Np. LG - 

2 
Jedn. zewnętrzna i wewnętrzna 
typ P18 EL; Qch=5,0 kW 

1 kpl.. Np. LG - 

3 
Przewód freonowy podwójny miedziany ¼” (gaz) i 3/8” (ciecz)  w 
izolacji grub. 13mm; L= 3,0m 

4 kpl. - - 

4 Rurka skroplin PP Ø20 ~10 mb - - 

5 
Aparat grzewczo - wentylacyjny  
Podokienny; Neolux IV 

4 kpl.. Np. Neolux - 

6 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 
(wymiennik rotorowy) 
Nagrzewnica elektryczna 
Filtry typ F5 
Vn = 3000 m3/h 
Vw= 2700 m3/h 
Np. typ REGO 3000VE + automatyka typ C3 

1 kpl. Np.: Ventia - 

7 
Izolacja przewodu wentylacyjnego czerpnego i wyrzutowego do 
centrali 
mata z wełny min 20mm z folia aluminiową 

15 m2 - - 

 
UWAGA: 
Przy zabudową aparatów grzewczo wentylacyjnych podokienny należy zdemontować istniejące 
grzejniki płytowe wodne 
 
Pozostałe elementy układów wentylacyjnych w załączniku nr 2 
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