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_ LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

|InDEKs || symBoL || TYP OPRAWY

A2 m GEMMA 336 EVG IP40, lub réwnowazna

C1 &L BS103 218 EVG IP85, lub réwnowazna

C.2 =Sl BS103 236 EVG IP65, lub réwnowazna

C3 7 E BS103 158 EVG IP65, lub réwnowazna

D.1 L& SAGITA K 124 EVG IP44, b réwnowazna

E.1 By CRATER 218 EVG IP44, lub réwnowazna

E.2 5 CRATER 226 EVG IP44, lub rownowazna

F.1 W MF30 414 EVG + ZWIESZAK,ub réwnowazna

G.1 === PICTOR 280 EVG IP44, lub réwnowazna

G.2 L2 PICTOR 221 EVG IP44, lub réwnowazna

H.1 m MF736 400W IM SM—AS IP66 + SIATKA, lub réwnowazna
EW1 EW1 LOGICA ATCT 8SE1P + PIKTOGRAM, lub réwnowazna
EW2 24 LOGICA ATCT 24SE1P + PIKT. SIGN, Ilub réwnowaznq|
EW3 NS Ews LOGICA ATCT 24SE1P, Ilub réwnowazna

EW4 EW4 LOGICA ATCT 11SA1P, Ilub réwnowazna

] mNuo_maNnmurrq&s-. podwsjne 2x 2P+Z, p/t,

16A, 250V:AC

¢ — Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t,
16A, 250V:AC
hermetyczne (bryzgoszczelne) IP44 + ramka

rm — Gniazd wtyczkowe podwSjne 2x 2P+Z, p/t,

16A, 250V:AC
hermetyczne (bryzgoszczelne) IP44 + ramka
I~ Gniazdo sleci j RI45

h - Gniazdo telefoniczne RI11
©* — tqeznik pojedynczy
o, — tqcznik $wiecznikowy
.ﬂ. — tqeznik schodowy
Wﬁl tqcznik krzyzowy
> — czujka ruchu

UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z calg
dokumentacjg projektows.

2. Elementy istniejgce oznaczono kolorem czarnym.

3. Elementy projektowane oznaczono kolorem zielonym.

4. Niniejsze rysunki nie stanowig rysunkéw
warsztatowych i nie mogg by¢ podstawg ztozenia
zamowienia na produkcje elementéw stalowych. Przed
ztozeniem zamdwienia wykonawca jest zobowigzany
wykonaé pomiary z natury i na ich podstawie
przygotowaé szczegétowe rysunki warsztatowe.

Wycena Nieruchomosci
Projektowanie Architektoniczne

Anna i Bartosz Michalscy s.c.
ul. Czarnieckiego 22a, 44 -100 Gliwice

www.abm.gliwice.pl, facebook.com/abm.gliwice

abm

Zleceniodawca:
Gmina Pilchowice

ul. Damrota 6

44-145 Pilchowice

Nazwa inwestycji:

"Modernizacja obiektu szkolno - przedszkolnego w Zernicy przy
ulicy Leopolda Miki 37"

Adres obiektu:
ul. Leopolda Miki 37
44-144 Zermica

Przedmiot rys.:
PROJEKT

Schemat rozmieszczenia punktéw elektrycznych w kottowni

Stadium: pRrOJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: Nr tomu: Wersja: [Nrrys.:

Pwz| |[LA |v1 106

Data: czerwiec 2015 Skala: 1:100

Projektant: Imie: Nazwisko:

Bartosz MICHALSKI

Spegcjaln.: |Nr upr. bud.:

Arch. 33/SLOKK/2011/1I
Podpis:
Opracowanie: Imie: Nazwisko:
Przemystaw WACH
Sprawdzajgcy: | Imie: Nazwisko:
Spegjaln.: |Nr upr. bud.:
Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

uniewaznienie wszystkich wczesniejszych rysunkéw




