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Ocena obszarowa jakosci wody dla gminy Pilchowice w 2021 r.

Na podstawie:
— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22021 r., poz. 195)
— §23ust. 1,2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r, poz. 2294),
po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody pobranych w ramach kontroli urz¢dowe;j
oraz kontroli wewnetrznej w 2021 r. z urzadzen wodociggowych oraz z punktéw zgodnosci
usytuowanych na sieci wodociagowej, wydanych ocen okresowych, podejmowanych dzialan
naprawczych, prowadzonego nadzoru, o ktérym stanowi § 20 ww. rozporzadzenia przekazuj¢
informacje dotyczaca oceny jakosci wody do spozycia przez ludzi z uwzglednieniem

szacowania ryzyka na terenie gminy Pilchowice.

e Liczba ludnosci zaopatrywanej w wodg - ok. 11400 osob.

e Zaopatrzenie w wode - ilo$¢ dostarczanej wody — 1017,24 m’/d.

e Za dystrybucje oraz produkcj¢ wody na terenie gminy odpowiada Pilchowickie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0., ul. Gléwna 44 w Nieborowicach, Szpital Chor6b
Pluc im. Sw. Jozefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 oraz Przedsigbiorstwo

Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Szpitalna 11 w Knurowie.

Mieszkaficy gminy Pilchowice zaopatrywani s3 w wigkszosci w wode pochodzaca
zujecia  glebinowego ~w  Nieborowicach, eksploatowanego  przez Pilchowickie

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. W Zernicy ul. Wisniowa nie jest podigczona
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do gminnej sieci wodociagowej. Do przewazajacej czgsei obszaru Kuzni Nieborowskiej
oraz ul. Krywaldzkiej w Nieborowicach woda dostarczana jest przez Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Knurowie z ujecia ,,Kwitek” zlokalizowanego
na terenie Miasta Knuréw. Szpital Choréb Pluc im. Sw. Jozefa w Pilchowicach posiada wlasne
ujecie wod podziemnych zaopatrujace w wode pacjentéw oraz pracownikéw szpitala. Sie¢
wodociagowa w przewazajacej czgsci wykonana jest z PVC.

Stacja Uzdatniania Wody w Nieborowicach zasilana jest woda z utwordw
czwartorzedowych, czerpang z czterech studni glebinowych: s-8z, s-9z, s-14z, s-15z
pracujacych naprzemiennie. Woda ze studni poddawana jest procesowi aeracji, nastepnie
kierowana do klarownika i na trzystopniowy system filtracji, gdzie usuwane sg zelazo, mangan
i jon amonowy pochodzenia naturalnego. Dezynfekcja wody prowadzona jest w sposob ciagty
przy uzyciu podchlorynu. Szpital Choréb Pluc w Pilchowicach posiada wlasne ujecie wod
podziemnych. Proces uzdatniania wody oparty jest o filtracj¢ na filtrach katalitycznych
(odzelazianie i odmanganianie) ze wstgpnym napowietrzaniem. Dezynfekcja prowadzona jest
okresowo podchlorynem sodu.

Przeprowadzone kontrole stacji uzdatniania wody w Nieborowicach i Knurowie,

nie wykazaly uchybien w zakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego urzadzen

wodociggowych.
Tabela 1. Charakterystyka zaopatrzenia w wode na terenie gminy Pilchowice
. Ludnosé
Lp. Ujecie wody/ Zakup zaopatrywana Zaopatrywane miejscowosci
Qoue w wode

Nieborowice, Pilchowice, Stanica,

1 SUW Nieborowice 945,21 10550 Zernica, Wilcza, Leboszowice,
Kuznia Nieborowska

2 Szpital Pilchowice 14,5 150 potrzeby wlasne Szpitala
Przedsiebiorstwo Wodociagow Kuzrsllla II;I;Z.:;I:JVS:% (bez
3 i Kanalizacji Sp. z 0.0. 57,53 700 'Niebomwi‘zel :
ul. Szpitalna 11, Knuréw (ul, Krywaklzks)

Upowaznieni  Przedstawiciele —Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach zgodnie z ustalonym planem dzialania na 2021 r. oraz w ramach wzmozonego
nadzoru pobrali na terenie gminy (bez szpitala):

e 13 probek do badan mikrobiologicznych,

e 20 probek do badan fizykochemicznych.
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Tabela 2. Zakres badanych parametrow
parametry mikrobiologiczne i wskaznikowe
bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogélna liczba mikroorganizmow w22+2°C po 72h,

enterokoki, Clostridium perfringens

parametry wskaznikowe organoleptyczne i fizykochemiczne
metnos¢, barwa, zapach, smak, pH, przewodnos¢ wlasciwa, amonowy jon, zelazo, mangan,

siarczany, sod, glin, OWO, utlenialnos¢, chlorki

parametry chemiczne
azotyny, azotany, arsen, antymon, bor, bromiany, chlor wolny, chlor og6blny, chrom, cynk,

cyjanki, fluorki, kadm, miedz, nikiel, otow, rtg¢, selen, srebro, ozon, twardo$¢, suma chloranow
i chlorynoéw, 1,2-dichloroetan, akryloamid, chlorek winylu, epichlorohydryna, benzen,
benzo(a)piren, bromodichlorometan (Dichlorobromometan), chloraminy, bar, wanad, stront,
Heksachlorobutadien, wapn, magnez, potas, 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,3,5-
trichlorobenzen, trichlorometan (chloroform), £ THM, trichloroeten, tetrachloroeten,
tetrachlorometan  (czterochlorek ~ wegla), X  trichloroetenu i  tetrachloroetenu,
¥ trichlorobenzenéw, £ WWA, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform), epoksyd
heptachloru B i trans, dieldryna, izodryna, aldryna, endryna, HCB, HCH, a-HCH, B- HCH ,y-
HCH, HCH- suma, heptachlor i epoksyd heptachloru, metoksychlor (DMDT), azynofos
metylowy, azynofos etylowy, chloropiryfos, chloropiryfos metylowy, diazynon, etion,
etylobenzen, fosalon, heksakonazol, toluen, ksyleny, Trifluralin [ang. Trifluralin], malation,
mekarbam, metidation, paraokson metylowy, paration etylowy, paration metylowy, pirymifos
metylowy, profenofos, terbufos, tolchlofos metylowy, delta-HCH, , DDT i jego metabolity, pp’-
DDE, pp’-DDD, pp’-DDT, endosulfan siarczan, alfa endosulfan, beta endosulfan, op’DDE,
op’DDD, op’DDT, alachlor, chlordan-cis, aldehyd endryny, gamma chlordan, suma pestycydéw,

pestycydy chlororaniczne, pestycydy fosforoorganiczne

W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem
oraz dodatkowego nadzoru sanitarnego Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
w Nieborowicach oraz PWiK Sp. z 0.0. w Knurowie pobralo z ujgcia wody oraz punktow
zgodnosci:
e 14 probek do badan mikrobiologicznych,
e 19 prébek do badan fizykochemicznych.
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Tabela 3. Zestawienie probek wody pobranych w 2021 r. — staty nadzér prowadzony przez
PPIS w Gliwicach / Pilchowickie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0. oraz
PWiK Sp. z 0.0. Knuréw, ul. Szpitalna 11

[losé
pobranych| [ jczba probek
: : Maksymalna o
probek | przekraczajacych Parametry sttt Wartosc
L Nazwa punktu PPIS ar:;:tosilzne przekroczone przekroczenia pAEAMIAITYEAIR
p. poboru PPK| P ry
PWIK
fizykochemiczne[kontrola urzgdowa / kontrola wewngtrzna]
bakteriologiczne[kontrola urzgdowa / kontrola wewngtrzna]
Stacja Uzdatniania Wody Nieborowice
SUW 2/9 0/2 - /zelazo 393 pg/l 200 pg/l
1. | Nieborowice
ul. Spacerowa 1/4 0/0 - - -
Zemica 341 0/0 - - -
2. Sklep
ul. L. Miki 37 3/1 0/0 - - -
IBN 270 1/0 zelazo / - 276 pg/l 200 pg/l
3 Dom mieszkalny mangan / - 71 pg/l 1 NTU*
; Zernica
ul. Wrzosowa Dl 04g
Stanica
Szkola 3/2 0/0 - - -
R Podstawowa
ul. Gliwicka 18 [0 02 e : : ;
: mangan / - 125 /- g/l 50 pg/l
3 “gé“}fa il 171 metnosé / metnosé | 5,6 /2,3 NTU | NTU*
ul. K. Miarki 3178 0/0 - - -
6 Miynéwka 271 070 ) . i
Leboszowice 2/1 0/0 : i 3
Kuznia Nieborowska PWiK Sp z 0.0. Knuréw
Punkt zgodnosci 3/3 0/0 - - -
1. Kuznia
Nieborowska Sis 0/0 - - -

Analizy laboratoryjne probek wody wykazaly, iz woda w badanym zakresie pod
wzgledem  parametréw  mikrobiologicznych i wskaznikowych mikrobiologicznych
we wszystkich punktach zgodnosci spelniata wymagania zafacznika nr 1 czgs¢ A.
oraz zatacznika nr 1 cze$é C. tabela 1. do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2017 r.,

poz. 2294).
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Badania probki wody pobranej w miesigcu styczniu w ramach kontroli wewngtrznej
zgodnie z ustalonym harmonogramem wykazaly podwyzszona warto$¢ zelaza na Stacji
Uzdatniania Wody w Nieborowicach. W tym samym czasie w ramach kontroli urzedowe;j
analizy laboratoryjne wykazaly pogorszenie jakosci fizykochemicznej wody na punktach
zgodnosci - zelazo, mangan, me¢tnos¢ w 3 probkach. W zwigzku z przekroczeniami podjgto
dzialania naprawcze polegajace na plukaniu sieci na hydrantach i koncoéwkach, przegladzie
filtrow oraz czyszczeniu odpowietrznikow filtrow. Przedsigbiorstwo poinformowalo
o dewastacji ikradziezy na jednej ze studni, cowymusilo zwigkszony pobor wody
z pozostatych studni i chwilowe podanie wody o pogorszonej jakosci do Stacji Uzdatniania
Wody. Badania kontrolne nie potwierdzity nieprawidtowosci.

Ponadto prébki wody pobrane w marcu w ramach kontroli wewngtrznej w szkole
w Wilczy wykazaly podwyzszong warto$¢ metnosci. Prawdopodobng przyczyna przekroczenia
byl maly przeptyw w instalacji wewngtrznej spowodowany ograniczeniem funkcjonowania
obiektéow uzytecznosci publicznej w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, co przyczynito si¢ do stagnacji wody w instalacji wewngtrznej
budynkow.

Zalecane wartosci parametryczne dla zelaza oraz manganu zostaly ustalone w celu
zapewnienia akceptowalnosci wody przez konsumentéw oraz ochrony systemiu dystrybuciji,
gdyz w sieci wodociggowej moze dochodzi¢ do wytracania si¢ zwigzkow zelaza w formie
trudno rozpuszczalnych osadéw o rdzawo - brunatnej barwie oraz tlenkow manganu o czarnym
zabarwieniu. Przy duzych chwilowych rozbiorach (np. napenianie basenéw w okresie letnim)
i uderzeniach hydraulicznych (zmianach cisnienia) osady ulegaja zerwaniu i przedostaja si¢ do
wody pogarszajac jej jakos¢. Obecnosc zelaza i manganu w wodzie w ilosciach stwierdzonych
w badanych probkach nie ma istotnego znaczenia pod wzglgdem bezpieczenstwa zdrowotnego,
moze natomiast wplynaé na brudzenie armatury i pranej odziezy, a takze powodowa¢ wzrost
metnosci, zmiane barwy iwyczuwalny metaliczny zapach oraz smak wody. Zawieszone
w wodzie czastki pochodzenia nieorganicznego moga przyczyniaé si¢ do zmniejszenia
efektywnosci dezynfekcji i sprzyja¢ namnazaniu si¢ mikroorganizméw w wodzie.

Zmiany organoleptyczne wody moga zniechgci¢ konsumentéw do korzystania z wody
dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia, na rzecz mozliwych do zaakceptowania,

ale potencjalnie niebezpiecznych zrodet wody gorszej jakoéci - nie badanej, ale wygladajacej

na czysta.
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W 2021 r. na terenie Pilchowic nie wniesiono interwencji dotyczacej zlej jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Tabela 4. Zestawienie prébek wody pobranych w 2021 r. — staly nadzdr terenowo —
laboratoryjny prowadzony przez PPIS w Gliwicach / Szpital Chordb Pluc im Sw. Jozefa

Ilod¢
pobr,anych Liczba probek Maksymalna
probek | przekraczajacych | Parametry waIB'[toé p Warto$c
PPIS wartos$ci przekroczone rzekroczenia parametryczna
Lp. Nazwa punktu parametryczne P
poboru )
Szpital
fizykochemiczne [kontrola urzgdowa / kontrola wewngtrzna]
bakteriologiczne [kontrola urzgdowa / kontrola wewnetrzna]
SUW Szpital Pilchowice
Pilchowice
| Szpital Chorob 2R 010 . . _
" | Pluc im. Sw. Jézefa
ul. Dworcowa 31 i g 3 R 3

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Gliwicach w 2021 r. prowadzil nadzor
nad jakoscia wody na terenie Szpitala Choréb Pluc im. Sw. Jozefa w Pilchowicach zgodnie
7 ustalonym planem dziatat oraz w ramach badan kontrolnych pobierajac:

e 2 prébki do badan mikrobiologicznych,

e 2 probki do badan fizykochemicznych.
W ramach kontroli wewnetrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem zarzadca Szpitala
Choréb Phuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach pobrat z punktu zgodnosci zlokalizowanego
na terenie szpitala:

e 3 probki do badan mikrobiologicznych,

e 3 probki do badan fizykochemicznych.

Wszystkie badane parametry mikrobiologiczne oraz wskaznikowe mikrobiologiczne,
spetniaty wymagania zatacznika nr 1 czg$¢ A. oraz zatacznika nr 1 czgs¢ C. tabela 1.
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz. 2294).

Wszystkie probki wody pobrane w ww. okresie spelnialy pod wzgledem wykonywanych
oznaczef chemicznych, wskaznikowych organoleptycznych i fizykochemicznych wymagania
okreslone w zataczniku nr 1 cze$é C. tabela 2, zalaczniku nr 1 czgs¢ B. oraz zatgezniku nr 1

cze$¢ D. tabela 1. i tabela 2. ww. rozporzadzenia.
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Woda dostarczana mieszkancom gminy Pilchowice pochodzi wylgcznie z ujec
glebinowych. W badanych probkach wody nie stwierdzono nieprawidlowosci w zakresie
twardosci wody. Zalecana warto$¢ tego wskaznika (60-500 mg CaCOs/1) okreslona zostata
ze wzgledow zdrowotnych, jako warto$é pozadana dla zdrowia ludzkiego. Twardosc wody jest
skutkiem obecnosci rozpuszczonych w niej jonéw metali wielowartosciowych, zwlaszcza
kationéw magnezu i wapnia. Stopien twardosci wody jest wazny z perspektywy
jej organoleptycznej akceptowalnosci przez konsumentow, ale tez ze wzgledow
ekonomicznych i technicznych. Woda do spozycia ma istotny udzial w dostarczaniu
organizmowi wapnia i magnezu, co ma duze znaczenie dla 0sob, ktére przyjmujg graniczne
ilogci tych pierwiastkow. Zalecana wartos¢ dla magnezu wynosi 7-125 mg/l, wartos¢ dla
wapnia nie zostata okreslona w przepisach. Nalezy zaznaczy¢, iz rozporzadzenie MZ nie

naklada obowiazku uzupetniania minimalnej zawartosci omawianych zwigzkow.

Tabela 5. Srednie wartosci twardosci, magnezu i wapnia w zaleznosci od pochodzenia wody

Strefa zaopatrzenia twardos$¢ [mg/l] | magnez [mg/l] wapn [mg/l]
SUW Nieborowice 241 123 75
SUW Kwitek 271 9.7 79
SUW Szpital Pilchowice 161 7,02 60

Zgodnie z § 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
JjakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. 2017, poz. 2294) podmioty
wykonujace dziatalnoé¢ lecznicza w rodzaju stacjonarne i calodobowe swiadczenia zdrowotne,
zarzadcy budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz budynkoéw uzytecznosci publiczne;j,
wktérych  wtrakcie ich uzytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny
sa zobowigzani do przestrzegania minimalnej czg¢stotliwosci pobierania probek wody cieptej
oraz procedur postepowania w zaleznosci od wyniku badania bakteriologicznego okreslonych
w czesci B zalgeznika nr 5 do ww. rozporzadzenia. Bakterie Legionella sp. odpowiedzialne
za przypadki zachorowan na legionelloz¢ wystgpujacg w dwoch postaciach klinicznych:
choroby legionistow oraz goraczki Pontiac. Grupg szczegolnie narazong sa osoby o obnizone;j

odpornosci.
W 2021 r. zarzadcy obiektow przekazali wyniki badan wody cieplej wykonane w ramach

kontroli wewnetrznej:
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e Dom Pomocy Spotecznej dla Dzieci i Miodziezy Zakonu Ojcow Kamilianow,
ul. Damrota 7, Pilchowice (1 raz w roku) _

e Klinika Nieborowice, ul. Kasztanowa 5, Nieborowice (2 razy w roku)

¢ Szpital Chordb Pluc im. Sw. J6zefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 (2 razy w roku)

w zadnej z pobranych prébek nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Na podstawie wydanych okresowych decyzji o jakosci wody, po przeanalizowaniu
sprawozdan z badan prébek wody pobranych z terenu gminy Pilchowice oraz
podejmowanych dzialan naprawczych stwierdza si¢ przydatno$¢ wody do spozycia

w badanym zakresie w 2021 r.

Otrzymuje: i
1.  Wéjt Gminy Pilchowice ke
ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice
Do wiadomodci:
2. Pilchowickie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Gléwna 32, 44-144 Nieborowice
3. Szpital Chordéb Phuc im. Sw. J6zefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
4. Starosta Gliwicki
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
5. Prezes Wod Polskich
prezes@wody.gov.pl
Kopia:
6. NS/HK a/a
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