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ZA 1 POLROCZE 2013r.

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (1j. Dz. U. z 2011r.,, Nr 212, poz. 1263 ze zm.), §16 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007r., poz. 417 ze zm.) Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gliwicach po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody pobranych przez
upowaznionych przedstawicieli w miesiacu styczniu, marcu i kwietniu do badan
laboratoryjnych mikrobiologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego

z nastepujacych punktow:

1. Stacja Uzdatniania Wody, ul. Spacerowa w Nieborowicach

w celu jakosei wody podawanej do sieci,

2. Sklep spozywezy, ul. Gliwicka 22 w Stanicy
3. Szkola Podstawowa, ul. L. Miki 37 w Zernicy
4, Szkota Podstawowa, ul. K. Miarki w Wilczej

w celu oceny jakosci wody w sieci wodociqgowej
stwierdza

warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia na terenie gminy Pilchowice

w zakresie oznaczen objetych badaniami
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Uzasadnienie

W I polroczu 2013r. na terenie gminy Pilchowice w ramach kontroli urzgdowej nad
jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pobrano 8 probek wody.

Analiza laboratoryjna pobranych probek wody wykazala, iz badane parametry
mikrobiologiczne speiniajg wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r.
Nr 61, poz. 417 ze zm.). Przekroczenie dopuszczalnej wartosci parametru fizykochemicznego
tj. zelaza stwierdzono w 1 probce pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach.
Bylo to spowodowane pogorszeniem jakodci wody surowej dostarczanej ze studni w zwigzku
z awariq jednej z pomp glebinowych, Pilchowickie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. po
uzyskaniu informacji o przekroczeniu podjeto dziatania naprawcze zmierzajace do utrzymania
dobrej jakosci wody podawanej do sieci polegajace m.in. na czyszczeniu klarownika,
wymianie z16z piaskowych w filtrach oraz czyszezeniu dysz filtracyjnych. Badania kontrolne
probek wody pobranych przez upowaznionego przedstawiciela Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gliwicach nie wykazaty nieprawidlowosci.

Woda pochodzaca z ujecia w Nieborowicach od dnia 13.12.2007r. posiada warunkowsg
przydatnoéé¢ do spozycia ze wzgledu na wczesniejsze, powtarzajace si¢ przekroczenia
parametru fizykochemicznego tj. jonu amonowego oraz planowang budowg nowej stacji
uzdatniania tacznie z modernizacja ujecia i rurociagu wody surowej (termin realizacji do
konica 2014r.). W probkach wody pobranych w [ pélroczu 2013r. nie stwierdzono

podwyzszonej wartosci w/w parametru.

Ocene o jakosci wody z w/w urzadzenia i instalacji wodociagowych Panstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Gliwicach wydal celem podejmowania biezacych dziatan naprawczych

oraz poinformowania konsumentow.
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