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Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.), §16 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007r., poz. 417 ze zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gliwicach po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody pobranych przez
upowaznionych przedstawicieli w miesigcu styczniu, marcu i kwietniu do badan
laboratoryjnych mikrobiologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego

z nastepujacych punktow:

1. Stacja Uzdatniania Wody, ul. Spacerowa w Nieborowicach

w celu jakosci wody podawanej do sieci,

2. Sklep spozyweczy, ul. Gliwicka 22 w Stanicy
3. Szkola Podstawowa, ul. L. Miki 37 w Zernicy
4. Szkota Podstawowa, ul. K. Miarki w Wilczej

w celu oceny jakosci wody w sieci wodociqgowej
stwierdza

warunkowq przydatno§é wody do spozycia na terenie gminy Pilchowice

w zakresie oznaczen objetych badaniami
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Uzasadnienie

W I pélroczu 2014r. na terenie gminy Pilchowice w ramach kontroli urzedowej
nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi upowaznieni przedstawiciele
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach pobrali 11 probek wody
w ramach monitoringu kontrolnego oraz 2 prébki wody w ramach innego biezacego nadzoru
sanitarnego.

Za jakos¢ dostarczanej wody pochodzacej z ujecia glebinowego w Nieborowicach
odpowiedzialne jest Pilchowickie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. przy ul. Gliwickiej
3 w Pilchowicach.

Tab. 1 Zakres parametréw objetych monitoringiem kontrolnym

Monitoring kontrolny

temperatura, metnos¢, barwa, zapach, smak, pH, przewodnos$¢ wlasciwa, chlor wolny, amonowy jon,

zelazo, mangan oraz parametry mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki

(zazalenia)

Analiza laboratoryjna pobranych probek wody wykazala, iz badane parametry
mikrobiologiczne spelniajg wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r.
Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Przekroczenie dopuszczalnej wartosci parametru fizykochemicznego tj. manganu stwierdzono
w 8 probkach pobranych ze Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach oraz z punktéw
monitoringowych zlokalizowanych na sieci wodociaggowej w Zernicy, Stanicy i Wilcze;j.
Zwigkszona zawarto$¢ manganu wynika z pogorszenia jakosci wody surowej dostarczanej
do SUW w zwigzku z awarig jednej ze studni. Pilchowickie Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. z0.0. po uzyskaniu informacji o przekroczeniu kazdorazowo podejmowato dziatania
naprawcze zmierzajace do utrzymania dobrej jakosci wody podawanej do sieci polegajace
m.in. na uzupelnieniu zt6z piaskowych w filtrach, czyszczeniu dysz filtracyjnych oraz
konserwacji filtréw. Pomimo prac zmierzajacych do poprawy jakosci wody podawanej do
sieci zawarto$¢ manganu przekracza dopuszczalne normy. Zawarto$¢ w/w parametru
w wodzie przeznaczonej do spozycia wahala si¢ w granicach od 46 pg/l do 124 pg/l
(incydentalnie do 290 pg/l), przy dopuszczalnej wartosci 50 pg/l. W zwigzku z czym wydano
decyzje stwierdzajacg warunkows przydatno$é wody do spozycia do dnia 31.12.2014r., ktéra
ustala maksymalng wartos¢ dla manganu na 130 pg/l. Stezenie manganu ponizej 130 pg/litr
jest zazwyczaj tolerowane przez konsumentdéw i nie ma istotnego znaczenia pod wzgledem
bezpieczenstwa zdrowotnego, jednak przekroczenie jego wartosci niekorzystnie wplywa
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na armature, a takze powoduje powstawanie osadow w sieci dystrybucyjnej. Termin decyzji
wynika z trwajacej modernizacji SUW Nieborowice, ktdrej zakonczenie przewiduje sie
do konca trzeciego kwartalu 201 4r.

Plan inwestycyjny modemnizacji polega na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody
w Nieborowicach przy jednoczesnym zwigkszeniu jej wydajnosci oraz poprawy jakosci
ujmowanej wody. Odwiercono 4 studnie gigbinowe, z ktorych woda podawana bedzie
do dwoch wiez aeracji, gdzie poddana zostanie procesowi napowietrzania. Napowietrzona
woda bgdzie przeptywata do budynku Stacji Uzdatniania Wody , gdzie zachodzié¢ bedzie
proces filtracji cisnieniowej. W razie konieczno$ci uzdatniona woda podlegaé¢ bedzie
dezynfekcji poprzez chlorowanie podchlorynem sodu. Po przejéciu przez urzadzenia
uzdatniajgce woda kierowana bedzie do trzech zbiornikéw magazynowych, skad przy pomocy
zestawu pomp bedzie tloczona do istniejacych sieci wodociggowych. Trwa réwniez budowa
nowego budynku SUW, w ktérym wykonany zostanie uklad technologiczny stuzacy
do filtracji, alkalizacji i dezynfekcji wody glebinowej, pompownia przewatowa, pompownia

IT stopnia oraz pompownia phuczna.

Ponadto woda pochodzaca z ujecia w Nieborowicach od dnia 13.12.2007r. posiada
warunkowa przydatno$¢ do spozycia ze wzgledu na wczesniejsze, powtarzajace sie
przekroczenia jonu amonowego. Jego zawartos¢  w probkach wody pobranych w I pétroczu
2014r. wahata si¢ w granicach 0,44 - 0,62 mg/l przy dopuszczalnej normie 0,5 mg/l i miescila

si¢ w granicach przyznanej warunkowo wartosci do 1 mg/l.

Oceng o jakosci wody z w/w urzadzenia i instalacji wodociggowych Paristwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Gliwicach wydat celem podejmowania biezaeyeh-dziatad naprawczych
Panstwowego Powiatowego

Inspekiorn 8

zastepen [

Inspekiorn .‘-‘nzn‘.i!‘m'm{;zﬂ w (tHwicach
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+ Cliwicach
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oraz poinformowania konsumentow.

Otrzymuje:
1. Wéjt Gminy
Joanna Koloczek-Wybierek
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

Do wiadomosci:
2. Pilchowickie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice

Kopia:
3. NS/HK ala
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