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Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach informuje, ze w zwiazku
z przekroczeniem zawartosci manganu w probkach wody pobranych w ramach monitoringu
przegladowego oraz kontroli wewnetrznej upowazniony przedstawiciel w dniu 23.09.2013r. pobrat do
badan laboratoryjnych probki wody z punktéw monitoringowych usytuowanych na terenie gminy
Pilchowice.

Analiza wynikéw prébek wody wykazala w dalszym ciagu utrzymujace si¢ przekroczenia
parametru fizykochemicznego okreslonego w zalgezniku nr 3B rozporzqdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczqeych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez fudzi (Dz. U. Nr 61, poz.4i7 ze zii1_j, W nasigpujacych obiektaci:

— Szkola Podstawowa, ul. L. Miki 37, Zernica

1. mangan - 308 pg/l, dopuszczalna warto$¢ — 50 pg/l
— Szkola Podstawowa, ul. Karola Miarki 27, Wilcza
2. mangan - 315 pg/l, dopuszczalna wartos¢ — 50 pg/l
Z uwagi na wystapienie przekroczefi parametru fizykochemicznego w w/w punktach poboru,
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach wnosi o wzmozony nadzér
nad jakoscig wody. Jednoczesnie oczekuje si¢ przedstawienia informacji nt.:

a) rodzaju i ewentualnej przyczyny powstania powyiszych przekroczen

b) zasiggu ich dzialania

¢) podjetych dzialaniach naprawczych majacych na celu doprowadzenie jakosci wody do

wymagan okreslonych w przepisach prawa
W celu sprawdzenia czy w/w zanieczyszczenie nadal utrzymujg si¢ zostang przeprowadzone badania
kontrolne prébek wody z w/w punktéw monitoringowych. R —
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