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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitatny w Gliwicach informuje, iz w zwigzku
z przekroczeniem zawarto$ci manganu w probkach wody pobranych w ramach monitoringu
przegladowego dnia 21.07.2014r. oraz 06.08.2014r. upowazniony przedstawiciel dnia
16.09.2014r. ponownie pobrat do badan laboratoryjnych prébki wody z punktéw
monitoringowych usytuowanych na terenie gminy Pilchowice. Ponadto dnia 16.09.2014r.
w ramach monitoringu kontrolnego pobrano do badan laboratoryjnych probke wody ze
Stacji Uzdatniania Wody w Nieborowicach.

Analiza wynikéw probek wody wykazata przekroczenie parametru fizykochemicznego
okreslonego w zalqczniku nr 3B rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie wymagar dotyczqcych jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. Ul
Nr 61, poz.417 ze zm.), ktérego dopuszczalna warto$¢ zostala uwarunkowana w decyzji
nr NS/HK/4561-12-1/D-75/14 z dn. 23.06.2014r. wydanej przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w nastgpujacych obiektach:

— Szkota Podstawowa, ul. L. Miki 37, Zernica
e mangan - 167 pg/l, dopuszczalna wartosé— 50 pg/l, warunkowa — 130 pg/l

— Szkota Podstawowa, ul. Gliwicka 18, Stanica

e mangan - 167 pg/l, dopuszczalna warto$¢— 50 pg/l, warunkowa — 130 pg/l

— Stacja Uzdatniania Wody, ul. Spacerowa, Nieborowice

e mangan - 166 pg/l, dopuszcralna wartosé— 50 pg/l, warunkowa — 130 pg/l



7 uwagi na utrzymujgce si¢ przekroczenie parametru fizykochemicznego w w/w
punktach poboru, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ww Gliwicach wnosi

o wzmozony nadzor nad jakoscia wody podawanej do sieci. Jednoczesnie oczekuje si¢

przedstawienia informacji nt.: prowadzonych dzialann majacych na celu doprowadzenie
jakosci wody do wymagan okreslonych w przepisach prawa.
W celu sprawdzenia czy w/w zanieczyszczenia nadal utrzymujg si¢ zostang

przeprowadzone kolejne badania kontrolne probek wody z w/w punktow monitoringowych.
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