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OCENA O JAKOSCI WODY PRZEZNA EJ DO SPOZYCIA
NA TERENIE SZPITALA CHOROB PLUC IM. SW. JOZEFA W PILCHOWICACH
ZA 1 POLROCZE 2015r.

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcii
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263 ze zm.), §16 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007r., poz. 417 ze zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gliwicach po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody pobranych w pierwszym
polroczu 2015r. do badan laboratoryjnych mikrobiologicznych i fizykochemicznych
wramach monitoringu kontrolnego przez upowaznionych przedstawicieli Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz Szpitala Choréb Phuc im. $w. Jozefa

w Pilchowicach z punktu:

1. Szpital Choréb Ptuc im. Sw. Jozefa, ul. Dworcowa 31 w Pilchowicach

w celu oceny jakosci wody w sieci wodociggowej

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia na terenie Szpitala Choréb Pluc im. Sw. Jézefa

przy ul. Dworcowej 31 w Pilchowicach w zakresie oznaczen objetych badaniami
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Uzasadnienie

W I potroczu 2015r. na terenie Szpitala Chorob Phuc im. sw. Jézefa w Pilchowicach
w ramach monitoringu kontrolnego nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
upowaznieni przedstawiciele ~ Pafistwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach pobrali ze statego punktu monitoringowego usytuowanego w Szpitalu Chorob
Pluc w Pilchowicach:

o 1 probke do badan mikrobiologicznych,

o 1 probke do badan fizykochemicznych,
ponadto W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej Pprzez Szpital Choréb Pluc
im. Sw. Jozefa w Pilchowicach pobrano:

o 1 probke do badan mikrobiologicznych,

o | probke do badan fizykochemicznych.

Tab. 1 Zakres parametréw objetych monitoringiem Kontrolnym
Monitoring kontrolny

temperatura, metnosc, barwa, zapach, smak, pH, przewodnos¢ wiasciwa, chlor wolny,

amonowy jon, oraz paramet mikrobiologiczne: bakterie grup) coli, Escherichia coli
o f=)

Szpital Chor6b Pluc im. &w. Jozefa w Pilchowicach posiada studnie glebinows, ktora
wykorzystywana jest na potrzeby szpitala. Analiza laboratoryjna pobranych probek wody
wykazata, iz badane parametry mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne speiniajg wymogi
zawarte w rozporzadzeniu Ministra 7drowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

Oceng o jakosci wody z instalacji wodociagowych Panstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Gliwicach wydat celem poinformowania konsumentow.
z upowaznienia

Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sgnifarncgo w Gliwicach
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Do wiadomoféci:
2. Szpital Chorob Pluc im. sw. Jozefa w Pilchowicach

ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
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