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Ocena obszarowa jakosci wody dla gminy Pilchowice w 2017r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294), Panistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gliwicach po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody
pobranych w ramach monitoringu kontrolnego, przegladowego oraz innego biezacego
nadzoru sanitarnego do badaf laboratoryjnych bakteriologicznych i fizykochemicznych
w2017r. z urzadzen wodociggowych oraz z punktéw monitoringowych usytuowanych
na sieci wodociggowej przekazuje informacje dotyczaca oceny jakosci wody do spozycia
przez ludzi na terenie gminy Pilchowice.

e Liczba ludnosci zaopatrywanej w wode ok. 1124.2 0s6b

¢ Zaopatrzenie w wodg - ilos¢ rozprowadzanej wody — 12322 m*/d

o Za dystrybucj¢ wody odpowiada Pilchowickie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o. o.,
ul. Giéwna 52 w Nieborowicach, Szpital Choréb Pluc im. Sw. Jozefa w Pilchowicach
przy ul. Dworcowej 31 oraz Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
przy ul. Szpitalnej 11 w Knurowie.

Mieszkancy gminy Pilchowice w glownej mierze zaopatrywani s3 w wode przeznaczona

do spozycia pochodzaca zujecia glgbinowego w Nieborowicach, eksploatowanego przez

Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Gléwna 52, Nieborowice. Wigksza

czgs¢ Kuzni Nieborowskiej oraz ul. Krywaldzka, ul. Rybnicka w Nieborowicach
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zaopatrywane s przez Przedsiebiorstwo Wedociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Knurowie
przy ul. Szpitalnej 11.

Stacja Uzdatniania Wody zasilana jest woda z czterech studni glebinowych: s-8z, s-9z, s-14z,
s-15z odwierconych w 2014r., pracujgcych naprzemiennie. Woda z ww. studni poddawana
jest procesowi aeracji (2 kolumny napowietrzajace), a nastgpnie poprzez klarowniki
zestawem pomp kierowana jest na trzystopniowy system filtracji, gdzie dochodzi kolejno
do usuwania jonu amonowego, zelaza i manganu. Do dezynfekcjii wody stosowany jest
podchloryn sodu dozowany w sposéb ciagtly.

Ponadto Szpital Choréb Phuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach posiada wlasne ujecie
wod podziemnych o $redniej dobowej produkeji 11m?, zaopatrujace w wode ok. 140 oséb
(pacjentdw oraz pracownikoéw szpitala). Woda ze studni glebinowej poddawana jest
procesowi napowietrzania. a nastepnie na dwoch filtrach katalitycznych odbywa sie usuwanie
zelaza | manganu. Dezynfekcja prowadzona okresowo podchlorynem sodu.

Przeprowadzone kontrole sanitarne stacji uzdatniania wody, w trakcie ktorych dokonano
oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego urzadzen wodociggowyceh nie wykazaty

uchybien.

Tabela 1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodeg na terenie gminy Pilchowice

S Liczba .1uduasc_i i _
Lp.| VUjecie wody/ Zakup | ﬁahg zaopatrywanej | Zaopatrywane mié_jécmvnéci
: _wwode RS e
Nieborowice, Pilchowice,
1. SUW Nieborowice 885.6 10700 Stanica, Zernica, Wilcza, Kuznia
_ N o Nieborowska, Leboszowice
2. Szpital Pilchowice 11,0 140 | potrzeby wlasne Szpitala
e
3. Sp: 2 0.0, 2276 1482 Nieborowice .
ul. SZpiteilna 11, Kittitow (ul. Krywatdzka, ul. Rybnicka)

W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem
oraz biezacego nadzoru sanitarnego Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
w Nieborowicach pobrato z ujecia wody oraz statych punktéw monitoringowych:

e 5 probek do badan mikrobiologicznych,

o 9 probek do badan fizykochemicznych.
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W ramach kontroli urzedowej zgodnie z planem dzialania na 2017r. upowaznieni
przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach
biezgcego nadzoru sanitarnego pobrali:

e 11 probek do badan mikrobiologicznych,

e 11 probek do badan fizykochemicznych.
Z indywidulnego ujecia wody na terenie Szpitala Chordb Phuc im. Sw. Jozefa w Pilchowicach
w ramach kontroli wewngtrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem zarzadca pobral
z punktu monitoringowego zlokalizowanego na terenie szpitala:

e 3 probki do badan mikrobiologicznych,

¢ 3 probki do badan fizykochemicznych.
W ramach kontroli urzgdowej zgodnie z planem dziatania na 2017r. upowaznieni
przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach
biezacego nadzoru sanitarnego pobrali z ujecia indywidualnego:

e 3 probki do badan mikrobiologicznych,

e 3 probki do badan fizykochemicznych.
Ponadto w celu okreslenia rozmiaru i charakteru prawdopodobnego narazenia na substancje
promieniotworcze w wodzie przeznaczonej do spozyeia przez ludzi zgodnie z §28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) Pilchowickie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nieborowicach oraz zarzadca Szpitala Choréb Phuc
w Pilchowicach wykonato wstgpny monitoring substancji promieniotwérczych w wodzie

podawanej do sieci.

Ta_bela_ 2. Zakres badanych parametrow

parametry mikrobiologiczne

bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogélna liczba mikroorganizméw w 22:42°C po 72h, enterokoki,

Clostridium perfringens

parametry fizykochemiczne

me;tnos’.é; barwa, zap.ach, smak, pH, przewodnosé w%as'ciwél, twardo$¢ ogolna, amonowy jon, azotyny,
azotany, Zelazo, mangan, chlorki, chlor wolny, antymon, arsen, bor, bromiany, chrom, kadm, miedz,
ofow, nikiel, séd, selen, rteé, glin, cyjanki, fluorki, siarczany, utlenialno$é, 1,2 dichloroetan, chlorek
winylu, akryloamid,  pestycydow, aldryna dieldryna, endryna, izodryna, suma THM, suma WWA,

benzo(a)piren, epichlorohydryna, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzen, radon, tryt
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Tabela 3. Zestawienie probek wody pobranych w 2017r. — staly nadzdr terenowo ~ laboratoryjny
prowadzony przez PPIS w Gliwicach / Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
oraz Szpital Chordb Pluc im Sw. Jozefa

Hos¢ Paramelry
robranych . _ przekraczajace i
: Liczba probek iy Maksymalna wartos¢ L
prébek . " wartosei , Najwyzsze
it 4 przekraczaigcven e przekroczenia ;
Nigwit Guliee BIIS p M« dopuszezaine S dopuszczalne
Lp. 34\."’3 punkiu ’ /’P e uS"C"i'\lﬂ . | Kontrola urzgdowa/ donuszcadinveh stezenie
poboru N A RPHRR Konirela OpUSFERILy
Szpital I
- _ 7  wewngtrzna _
fizvkochemicene[kontrola urzedowa / kontrola wewnetryina)
; bakteriologiczne[kontrola urzgdowa / kontrola wewngirzna]
Stacja Uzdatniania Wody Nicbhorowice
] SUW Nieborowice | 3/6 P/l manga.n / arsen 66 pe/l /19 gg/’l 50 pg/l/ 10 pg/l
ul. Spacerowa 272 070 - e | ; N *
Zernica 371 0/0 4 5 .
2. | Szkota Podstawowa : e : - _ _
ul. L. Miki 37 T (}/0_ : - e sl e
Stanica 3/1 0/0 % 5 <
3. | Szkota Podstawowa e : i
ul. Gliwicka 18 371 070 £ ke e
Wilcza 3/1 0/0 3 5 :
4. | Szkota Podstawowa | - - : : - Eeemas
ul. K. Miarki 3/1 0/0 e Eul e e ; B
SUW Szpital Pilchowice
Pilchowice 3/3 0/0 N i 4
, Szpital Chordb Plue ke ool ot el : U
’ im. Sw. Jézefa 3/3 0/o o e e . i
ul. Dworcowa 31 : e S el S U D S e T

W 1 probce pobranej w ramach kontroli urzgdowej ze Stacji Uzdatniania Woady
w Nieborowicach stwierdzono podwyzszong dopuszezalng warto$¢ manganu - 66 pg/l,
przy najwyzszym dopuszezalnym stezeniu 50 ug/l. Ponowne badanie probki wody pobranej
przez upowaznionego przedstawiciela Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
oraz Pilchowickie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. nie potwierdzilo utrzymywania sig
powyzszego przekroczenia. PPK Sp. z 0.0. poinformowalo, iz mozliwa przyczyna powstania
powyzszego przekroczenia bylo zanieczyszczenie systemu odpowietrzania filtréw, co
zaklocilo pracg systemu. Podjeto dziatania naprawcze majace na celu doprowadzenie jakosci
wody do wymagan okreSlonych w przepisach prawa, polegajagce na czyszczeniu
odpowietrznikow.

Analiza laboratoryjna prébki wody pobranej z SUW w ramach kontroli wewngtrznej

w zakresie monitoringu przegladowego wykazala przekroczeme paramettu chemicznego —




arsen 19 pg/l (dopuszcezalna warto$¢ 10 pg/l). Przekroczenie miato charakter incydentalny,
co potwierdzilo przeprowadzone przez Przedsigbiorstwo badanie kontrolne oraz analiza
wynikéw badan wody uzdatnionej z ostatnich lat, ktora nie wykazala przekroczenia wartosci
ww. parametru. Prawdopodobng przyczyna powyzszego przekroczenia zgodnie z pismem
PPK Sp. z 0.0. byl blad pomiaru lub zanieczyszczenie znajdujace sie w butelce.
Pozostale parametry mikrobiologiczne, fizykochemiczne, chemiczne 1 organoleptyczne
spelnialy wymagania obowigzujacego rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W 2017r. na terenie gminy Pilchowice nie wniesiono interwencji dotyczacych zlej

jakosei fizykochemicznej i mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

PPIS w Gliwicach po przeanalizowaniu sprawozdan z badan prébek wody pobranych
w 2017r. na terenu gminy Pilchowice stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia
w badanym zakresie mikrobiologicznym, fizykochemicznym, chemicznym oraz

organoleptycznym. z up. Panstwowego Powiatowego
inspekiora Sanramego
w Gliwicach
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Otrzymuje:
1. Wéjt Gminy Pilchowice
ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice
Do wiadomosei:
2. Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Glowna 52, 44-144 Nieborowice
3. Szpital Chordb Pluc im. Sw. Jozefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
4. Starosta Powiatu Gliwickiego
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice
Kopia:
5. NS/HK a/a






