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Ocena obszarowa jakosci wody dla gminy Pilchowice w 2022 r.

Na podstawie:
— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z2021 r., poz. 195 ze zm.)
— §23 ust. 1, 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt I, ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r., poz. 2294),
po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody pobranych w ramach kontroli urzedowe;j
oraz kontroli wewnetrznej w 2022 r. z urzadzen wodociagowych oraz z punktow zgodnosci
usytuowanych na sieci wodociggowej, wydanych ocen okresowych, podejmowanych dziatan
naprawczych, prowadzonego nadzoru, o ktorym stanowi § 20 ww. rozporzadzenia przekazuj¢
informacje dotyczacag oceny jakosci wody do spozycia przez ludzi z uwzglednieniem

szacowania ryzyka na terenie gminy Pilchowice.

e Liczba ludnosci zaopatrywanej w wodg - ok. 11150 osob.

e Zaopatrzenie w wode - ilo¢ dostarczanej wody — 1032,32 m*/d.

e Za dystrybucje oraz produkcje wody na tereniec gminy odpowiada Pilchowickie
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0., ul. Gléwna 44 w Nieborowicach, Szpital Chor6b

Pluc im. Sw.Jozefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 oraz Przedsigbiorstwo

L

LI/ 2205/202
Data 2023~ 02 27

Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Szpitalna 11 w Knurowie.
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Mieszkancy gminy Pilchowice zaopatrywani sg W wigkszosci w wodg pochodzaca zZ ujecia
glebinowego W Nieborowicach, eksploatowanego przez Pilchowickie Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0. 0. W Zernicy ul. Wisniowa nie jest podtaczona do gminnej sieci
wodociggowej. Do przewazajacej czgsci obszaru Kuzni Nieborowskie] oraz ul. Krywatdzkiej
w Nieborowicach woda dostarczana jest przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. w Knurowie z ujecia ,,Kwitek” zlokalizowanego na terenie Knurowa. Szpital Chorob
Pluc im. Sw. Jozefa w Pilchowicach posiada wiasne ujecie wod podziemnych zaopatrujace
w wode pacjentow oraz pracownikow szpitala. Siec wodociagowa w przewazajacej czesel
wykonana jest z PVC.

Stacja Uzdatniania Wody w Nieborowicach zasilana jest wodg z utworéw
czwartorzedowych, czerpana Z czterech studni glebinowych: 5-8z, s-9z, s-l4z, s-15z
pracujacych naprzemiennie. Woda ze studni poddawana jest procesowi aeracji, nastgpnie
kierowana do klarownika i na trzystopniowy system filtracji, gdzie usuwane sg 7elazo, mangan
i jon amonowy pochodzenia naturalnego. Dezynfekcja wody prowadzona jest W sposob ciagly
przy uzyciu podchlorynu. Szpital Choréb Ptuc w Pilchowicach posiada wlasne ujgcie wod
podziemnych. Proces uzdatniania wody oparty jest 0 filtracje na filtrach katalitycznych
(odzelazianie 1 odmanganianie) ze wstgpnym napowietrzaniem. Dezynfekcja prowadzona jest
okresowo podchlorynem sodu.

Przeprowadzone kontrole stacji uzdatniania wody w Nieborowicach i Knurowie,

nie wykazaly uchybien w sakresie stanu sanitarno-higienicznego i technicznego urzadzen

wodociaggowych.
Tabela 1. Charakterystyka zaopatrzenia w wodg na terenie gminy Pilchowice
5 Ludnos¢
Lp. Ujecie wody/ Zakup d zaopatrywana Zaopatrywane miejscowosci
oL w wod
€
Ni.eborowice, Pilchowice, Stanica,
1 SUW Nieborowice 972,60 10300 Zernica, Wilcza, Leboszowice,
Kuznia Nieborowska
2 Szpital Pilchowice 11,23 150 potrzeby wlasne Szpitala
Przedsiebiorstwo Kuznia Nieborowska (bez
3 Wodociagéw i Kanalizacji 48.49 700 ul. K_asztano.wq),
Sp. z 0.0. Nieborowice
L ul. Szpitalna 11, Knurow | (ul. Krywatdzka)

Upowaznieni Przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach zgodnie z ustalonym planem dziatania na 2022 r. oraz w ramach wzmozonego

nadzoru pobrali na terenie gminy (bez szpitala):
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e 14 probek wody do badan mikrobiologicznych,
e 16 prébek wody do badan fizykochemicznych.

Tabela 2. Zakres badanych parametrow

parametry mikrobiologiczne i wskaznikowe
bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogélna liczba mikroorganizméw w 22+2°C po 72h,

enterokoki, Clostridium perfringens

parametry wskaznikowe organoleptyczne i fizykochemiczne
metnosé, barwa, zapach, smak, pH, przewodnos¢ wlasciwa, amonowy jon, Zelazo, mangan,

siarczany, sod, glin, OWO, utlenialno$¢, chlorki

parametry chemiczne
azotyny, azotany, arsen, antymon, bor, bromiany, chlor wolny, chlor ogélny, chrom, cynk,

cyjanki, fluorki, kadm, miedz, nikiel, oléw, rteé, selen, srebro, ozon, twardo$é, suma
chloranéw i chlorynéw, 1,2-dichloroetan, akryloamid, chlorek winylu, epichlorohydryna,
benzen, benzo(a)piren, bromodichlorometan (Dichlorobromometan), chloraminy, bar,
wanad, stront, Heksachlorobutadien, wapn, magnez, potas, 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-
trichlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen, trichlorometan (chloroform), £ THM, trichloroeten,
tetrachloroeten, tetrachlorometan (czterochlorek weggla), X trichloroetenu i tetrachloroetenu,
Z trichlorobenzendéw, £ WWA, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform), epoksyd
heptachloru B i trans, dieldryna, izodryna, aldryna, endryna, HCB, HCH, o-HCH, - HCH
,y-HCH, HCH- suma, heptachlor i epoksyd heptachloru, metoksychlor (DMDT), azynofos
metylowy, azynofos etylowy, chloropiryfos, chloropiryfos metylowy, diazynon, etion,
etylobenzen, fosalon, heksakonazol, toluen, ksyleny, Trifluralin [ang. Trifluralin], malation,
mekarbam, metidation, paraokson metylowy, paration etylowy, paration metylowy,
pirymifos metylowy, profenofos, terbufos, tolchlofos metylowy, delta-HCH, , DDT i jego
metabolity, pp’-DDE, pp’-DDD, pp’-DDT, endosulfan siarczan, alfa endosulfan, beta
endosulfan, op’DDE, op’DDD, op’DDT, alachlor, chlordan-cis, aldehyd endryny, gamma

chlordan, suma pestycydow, pestycydy chlororaniczne, pestycydy fosforoorganiczne

W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem
oraz dodatkowego nadzoru sanitarnego Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

w Nieborowicach oraz PWiK Sp. z 0.0. w Knurowie pobralo z ujecia wody oraz punktéw

zgodnosci:
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e 16 probek wody do badan mikrobiologicznych,

e 22 probek wody do badan fizykochemicznych.

Tabela 3. Zestawienie probek wody pobranych w 2022 r. — staly nadzor prowadzony przez
PPIS w Gliwicach / Pilchowickie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. oraz
PWiK Sp. z 0.0. Knuréw, ul. Szpitalna 11

Tlos¢
pobranych| [jczba probek .
probek | przekraczajacych Parametry Wal)“(tOS’C’ Wartos¢
Nazwa punktu PPIS wartosci przekroczone przekroczenia parametryczna
Lp. Ppr| parametryczne
poboru
PWIK
bakteriologiczne [kontrola urzedowa / kontrola wewnetrzna)
fizykochemiczne [kontrola urzedowa / kontrola wewnetrzna]
Stacja Uzdatniania Wody Nieborowice
SUW 215 0/0 - - -
1. | Nieborowice
ul. Spacerowa 2/10 0/0 - - -
Zernica 2/3 0/0 - . -
2 Sklep
ul. L. Miki 37 2/4 0/1 utlenialnos¢ 6,3 mg/l O; 5,0 mg/l O,
Stanica
Szkota 13 ik I ) i
8 Podstawowa 3/3 0/0 ¥ %
ul. Gliwicka 18 %
Wilcza 2/1 0/0 i K B
4. ZSP
ul. K. Miarki 3/1 0/0 - - -
ogdlna liczba . .
5 Miynowka ks 041 mikroorganizméw 200 kil 1007tk/m]
Leboszowice  ESESPA 0/1 mangan 125 pg/l 50 ug/l
Kuznia Nieborowska PWiK Sp z 0.0. Knurow
Punkt zgodnosci 3443 0/0 - - -
1 Kuznia
Nieborowska 358 0/0 - - -

*Wynik mogacy $wiadczyC o nieprawidlowych zmianach

Analizy laboratoryjne probek wody pobrane w kwietniu w ramach kontroli wewnetrznej

w punkcie zgodnodci zlokalizowanym w Zernicy wykazaty podwyzszong wartos¢ utlenialnosci

(6,3 mg/l Oz, warto$¢ parametryczna 5 mg/l O2) przy braku przekroczen innych parametrow
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fizykochemicznych, co moglo by¢ zwiazane ze stagnacja wody w instalacji wewngtrznej

budynku. Zlecone przez PPK Sp. z 0.0. badanie kontrolne nie wykazato nieprawidtowosci.

W probce wody pobranej do badan laboratoryjnych pod koniec sierpnia w ramach
kontroli wewnetrznej] prowadzonej przez przedsigbiorstwo z punktu zgodnosci
zlokalizowanego w Leboszowicach zaobserwowano wzrost ogdlnej liczby mikroorganizmow
w 22°C po 72h oraz manganu. Zdarzenie mialo charakter incydentalny, co potwierdzito
przeprowadzone przez PPIS w Gliwicach badanie kontrolne. Prawdopodobng przyczyng
pogorszenia jakosci wody byl zmniejszony rozbidr wody tj. maly przeplyw wody w przyltaczu
1 instalacji wewnetrznej, a takze duza odleglo$¢ przylacza od sieci wodociggowe;.

Ogoélna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h jest wskaznikiem mikrobiologicznym
niemajgcym bezposredniego odniesienia do bezpieczenstwa zdrowotnego ludzi, natomiast
wzrost jej wartosci moze $wiadczy¢ o wtérnym zanieczyszczeniu wody wodociggowej
np. materiatem roslinnym lub glebg, duzej zasobnosci wody w organiczng substancje
pokarmowa badZ o ztym stanie instalacji sieci wodociggowej. Parametr ten moze by¢ przydatny
w ocenie czystosci i szczelnosci systemow dystrybucji wody, potencjalnej obecnosci biofilmu,
a takze skutecznos$ci dezynfekc;ji.

Zalecana wartos¢ parametryczna dla manganu ustalona zostala w celu zapewnienia
akceptowalnosci wody dla konsumentéw oraz ochrony systemu dystrybucji, gdyz w sieci
wodociggowe] zwlaszcza przy duzych rozbiorach i uderzeniach hydraulicznych moze
dochodzi¢ do wytrgcania si¢ tlenkow manganu o czarnym zabarwieniu, a takze zwigkszenia
metnosci. Obecnos¢é manganu w wodzie, zwlaszcza w ilosciach stwierdzonych w badanych
probkach nie ma istotnego znaczenia pod wzglgdem bezpieczenstwa zdrowotnego, moze
natomiast wplyna¢ na brudzenie armatury i pranej odziezy, a takze powodowaé zwigkszong
barwe i zmiane¢ zapachu oraz smaku wody.

Pozostate analizy laboratoryjne pobranych probek wody wykazaly, iz woda w badanym
zakresie pod wzgledem parametrow mikrobiologicznych i wskaznikowych
mikrobiologicznych we wszystkich punktach zgodnosci spelniala wymagania zalacznika nr 1
czg$¢ A. oraz zatacznika nr 1 czgsé C. tabela 1. do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).
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W 2022 r. na terenie Pilchowic nie wniesiono interwencji dotyczacej ztej jakosci wody

przeznaczone]j do spozycia przez ludzi.

Tabela 4. Zestawienie probek wody pobranych w 2022 r. — staty nadzor terenowo —
laboratoryjny prowadzony przez PPIS w Gliwicach / Szpital Choréb Pluc im Sw. Jozefa

Ilosé
pobranych | 1 i ba probek
; probe
probek | przekraczajacych Parametry Ma»il(:ztr:;:flna Wartosé
" PPIS wartosci przekroczone elroeric parametryczna
i, Nazwa punktu parametryczne p
poboru ;
Szpital
bakteriologiczne [kontrola urzedowa / kontrola wewngtrzna]
fizykochemiczne [kontrola urzedowa / kontrola wewnetrzna]
SUW Szpital Pilchowice
Pilchowice 42 040 x j -
| Szpital Chorob metnosé 7,7 NTU 1,0 NTU*
" |Plucim. Sw. Jozefa| 5,4 0 barwa 20 mg Pl 15 mg Pt/l
ul. Dworcowa 31 zelazo 1270 pg/l 200 pg/l
mangan 201 pg/l 50 pg/l

*Wynik mogacy $wiadczy¢ o nieprawidlowych zmianach

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Gliwicach w 2022 r. prowadzil nadzor
nad jako$cia wody na terenie Szpitala Choréb Pluc im. Sw. Jozefa w Pilchowicach zgodnie
z ustalonym planem dziatan oraz w ramach badan kontrolnych pobierajac:

e 5 probek wody do badan mikrobiologicznych,

e 7 probek wody do badan fizykochemicznych.
W ramach kontroli wewnetrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem zarzgdca Szpitala
Choréb Phuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach pobrat z punktu zgodnosci zlokalizowanego
na terenie szpitala:

e 3 prébki wody do badan mikrobiologicznych,

e 3 probki wody do badan fizykochemicznych.

Probka wody pobrana w czerwcu wykazala przekroczenia wartosci parametrycznych
ustalonych dla manganu, zelaza, metnosci oraz barwy, co nie spelnialo wymagan zalgcznika
nr 1 czes¢ C. tabela 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 roku
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Prawdopodobng przyczyna stwierdzonych nieprawidlowosci bylo zawieszenie pracy stacji
uzdatniania wody w zwiazku ze skokami energii elekirycznej. Z uwagi na brak skutecznego
usuwania zwiazkow manganu izelaza z wody surowej (porownywalne wyniki badan)
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przetagczono wode na zasilanie alternatywne z ,,wodociagu Nieborowice”. Przeprowadzone
badania w dwdch punktach na terenie obiektu nie wykazaly nieprawidlowosci w zakresie
parametréw mikrobiologicznych 1 fizykochemicznych. W ramach dzialan korygujacych
zresetowano urzadzenia na stacji uzdatniania wody oraz wyczyszczono zbiornik retencyjny.
Badania kontrolne potwierdzily skuteczno$é podejmowanych dziatan naprawczych.

Pozostale  parametry  spelnialy  pod wzgledem  wykonywanych  oznaczen
wskaznikowych organoleptycznych i fizykochemicznych, chemicznych oraz dodatkowych
chemicznych wymagania okreslone w zatgczniku nr 1 czgs¢ B, czgs¢ C. tabela 2, czgs¢ D.
tabela 1 i tabela 2 do ww. rozporzadzenia.

Analizy laboratoryjne wszystkich pobranych préobek wody wykazaly, iz woda
w badanym zakresie pod wzgledem parametréw mikrobiologicznych 1 wskaznikowych
mikrobiologicznych spelniala wymagania zalacznika nr 1 czg¢$¢ A. oraz zalacznika nr | czes¢
C. tabela 1. do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda dostarczana mieszkancom gminy Pilchowice pochodzi wylacznie z ujgc
glebinowych. W badanych probkach wody nie stwierdzono nieprawidlowosci w zakresie
twardosci wody. Zalecana warto$¢ tego wskaznika (60-500 mg CaCOs/l) okreslona zostala
ze wzgleddéw zdrowotnych, jako warto$¢ pozadang dla zdrowia ludzkiego. Twardos¢ wody jest
skutkiem obecnosci rozpuszczonych w niej jondw metali wielowartosciowych, zwlaszcza
kationow magnezu 1 wapnia. Stopien twardosci wody jest wazny z perspektywy
jej organoleptycznej akceptowalnosci przez konsumentéw, ale tez ze wzgledow
ekonomicznych i technicznych. Woda do spozycia ma istotny udzial w dostarczaniu
organizmowi wapnia i magnezu, co ma duze znaczenie dla osob, ktére przyjmujg graniczne
ilosci tych pierwiastkow. Zalecana wartos¢ dla magnezu wynosi 7-125 mg/l, wartos¢
dla wapnia nie zostala okreslona w przepisach. Nalezy zaznaczy¢, iz rozporzadzenie MZ

nie naklada obowigzku uzupelniania minimalnej zawarto$ci omawianych zwiazkow.

Tabela 5. Srednie wartosci twardosci, magnezu i wapnia w zaleznosci od pochodzenia wody

Strefa zaopatrzenia twardos¢ [mg/l] | magnez [mg/l] wapn [mg/l]
SUW Nieborowice 197,58 9,1 71
PWiK Knuréw Sp. z o.0. 98,9 4,13 32.3
SUW Szpital Pilchowice 166 4,0 60
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Zgodnie z § 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. 2017, poz. 2294) podmioty
wykonujace dziatalnos¢ lecznicza w rodzaju stacjonarne i catodobowe $wiadczenia zdrowotne,
zarzadcy budynkéw zamieszkania zbiorowego oraz budynkéw uzytecznosci publicznej,
w ktéorych wtrakcie ich uzytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny
sa zobowiazani do przestrzegania minimalnej czgstotliwosci pobierania prébek wody cieplej
oraz procedur postepowania w zaleznosci od wyniku badania bakteriologicznego okreslonych
w czesci B zatacznika nr 5 do ww. rozporzadzenia. Bakterie Legionella sp. odpowiedzialne
za przypadki zachorowan na legioneloze wystgpujagca w dwoch postaciach klinicznych:
choroby legionistow oraz goraczki Pontiac. Grupa szczegdlnie narazong sg osoby o obnizone]
odpornosci.

W 2022 r. zarzadcy obiektéw przekazali wyniki badan wody cieplej wykonane w ramach
kontroli wewngtrznej:
e Dom Pomocy Spolecznej dla Dzieci i Mlodziezy Zakonu Ojcéw Kamilianow,
ul. Damrota 7, Pilchowice (1 raz w roku),
e Dom Pomocy Spolecznej ,,Zameczek”, ul. Knurowska 13, Kuznia Nieborowska (1 raz
w roku),
¢ Klinika Nieborowice, ul. Kasztanowa 5, Nieborowice (2 razy w roku),
e Szpital Chor6b Pluc im. Sw. Jozefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 (2 razy w roku).

w zadnej z pobranych probek nie stwierdzono nieprawidlowosci.

Na podstawie wydanych okresowych decyzji o jako$ci wody, po przeanalizowaniu
sprawozdan zbadan prébek wody pobranych z terenu gminy Pilchowice
oraz podejmowanych dzialan naprawczych stwierdza si¢ przydatnos¢ wody do spozycia

w badanym zakresie w 2022 r.

Otrzymuje:
1. Wojt Gminy Pilchowice

ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice Panstwi
2. NS-HK aa Inspektora
Do wiadomo$ei: zas
3. Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. Inspe
ul. Glowna 52, 44-144 Nieborowice = .
4, Szpital Choréb Pluc im. Sw. Jozefa magr inz. Justyna Cegiefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
5.  Starosta Gliwicki
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
6.  Prezes Wod Polskich
prezes@wody.gov.pl
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