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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz, U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.), § 17 ust. 1, 2, ust. 3 pkt. 2, ust. 4 pkt. 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r. ze zm.), przesyla

w zalgczeniu oceng obszarows jakosci wody do spozycia dla gminy Pilchowice za 2013r.
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Ocena obszarowa jakosci wody dla Gminy Pilchowice w 2013r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1, 2, ust. 3 pkt. 2,
ust. 4 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r. ze zm.), Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach po przeanalizowaniu wynikéw badan probek
wody pobranych w ramach monitoringu kontrolnego, przegladowego oraz innego biezacego
nadzoru sanitarnego do badan laboratoryjnych bakteriologicznych i1 fizykochemicznych
w 2013r. z urzadzen wodociggowych oraz z punktéw monitoringowych usytuowanych na
sieci wodociggowejprzekazuje informacje¢ dotyczaca oceny jakosci wody do spozycia przez

ludzi na terenie gminy Pilchowice.

Gmina Pilchowice liczaca ok. 11211 0séb zaopatrywana jest w wodg pochodzaca z ujecia
glebinowego o $redniej dobowej produkcji 918m’, eksploatowanego przez Pilchowickie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0., ul. Gliwicka 3. Ponadto Szpital Choréb Ptuc im. Sw.
Jozefa w Pilchowicach posiada studnie glebinowa produkujacg wode w ilosci 18 m®/d, ktora
wykorzystywana jest na potrzeby szpitala (ok. 150 osob). Przeprowadzone kontrole sanitarne

w/w ujg¢ nie wykazaty uchybien.
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Tabela 1 Charakterystyka zaopatrzenia w wodg na terenie Gminy Pilchowice

- Lp.

t
¢
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U]'Qcié wody

1 | SUW Nieborowice |

[
t

Szpital Pilchowice

Liczba punkt:)w
monitoringowych wody [m3/d] zaopatrywanej

na sieci

Produkcja

: wwode
918 11061
8 150

! Liczba ludnosci

Zaopatrywane
miejscowosci

Y B A, 8 R 0

Nieborowice,
Pilchowice,
Stanica,
Leboszowice,

_ Zemnica, Wileza |

potrzeby wiasne

szpitala

Ogotem ze stacji uzdatniania wody oraz z punktéw monitoringowych usytuowanych

na sieci wodociagowej upowaznieni przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Gliwicach pobrali do badan laboratoryjnych mikrobiologicznych 16 probek

wody i fizykochemicznych 23 probki wody w ramach prowadzonego monitoringu jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Tab. 3 Zestawienie probek wody pobranych w 2013r. — staty nadzor terenowo — laboratoryjny

prowadzony przez PPIS w Gliwicach / Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

oraz Szpital Choréb Phuc im Sw. Jozefa

Tlosé . . Parametry Maksymalna
Liczba prébek ; i B
pobranych . przekraczajace warto$é Najwyzsze
) przekraczajacych . ;
probek Hodci wartosci dopuszezalne | przekroczenia dopuszczalne
Lp. Nazwa punktu PPIS/PPK. Zva OSZC]Zﬂ] Kontrola urzgdowa/ parametrow stezenie
poboru /Szpital opuszezaine Kontrola wewnetrzna | dopuszczalnych
Fizykochemiczne
Bakteriologiczne
- / mangan - 1275 [pg/1] 200 [pg/l]
SUW Nieborowice 2/15 1/5 zelazo / zelazo 486 /233[pg/l] 50[pug/]
g ul. Spacerowa amoniak / amoniak - /0,63 [mg/l] 0,5 [mg/1]
1/4 0/0 -- - =
Zemica, 8/0 4/0 mangan / - 308 /- [pg/l] 50 [ug/l]
2. | Szkola Podstawowa
ul. Miki 37 4/0 0/0 - 5 -
Stanica 3/0 0/0 - 2 -
3. | Szkofa Podstawowa /
ul. Gliwicka 18 il 0 ° - |
Wilcza 6/0 3/0 mangan/ - 315 /- [ug/l] 50 [pg/1]
4. | Szkota Podstawowa amoniak/ - 0,62 / - [mg/1] 0,5 [mg/l]
ul. K. Miarki 4/0 0/0 - - -
SUW Szpital 2/3 0/0 - R .
5 Chordb Pluc im. N
Sw. Jozefa 2/3 b . i -
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Tab. 3 Zestawienie probek wody pobranych w 2013r. — inny nadzér biezgcy

Liczba probek Parametry Maksymilna -
i . i wartosc Najwyzsze
llos¢ pobranych przekraczajacych przekraczajace .
. 5 - s przekroczenia dopuszczalne
Nazwa punktu probek do badan wartosci wartosci .
Lp. dopuszczal dopuszczalne EATRInER G siggente
poboru P ne puszcza dopuszczalnych
fizykochemiczne
bakteriologiczne
Stacja Uzdatniania Wody Nieborowice
2 [ 2 ) odezyn (pH) l 5,5 6,5-9,5
1. | Zrddetko w Stanicy I ) ’
2 0 - - =

Tab. 2 Zakres parametrow objetych monitoringiem kontrolnym i przegladowym

B

Monitoring kontrolny

parametry fizykochemiczne: metnos¢, barwa, zapach, smak, pH, przewodnosgé wlasciwa,

twardos¢ ogélna, amonowy jon

parametry mikrobiologiczne:

mikroorganizméw w 22+2°C po 72h, enterokoki

bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogdlna liczba

» azotyny, azotany, chlorki, zelazo, mangan, chlor oraz

Monitoring przegladowy

parametry objgte monitoringiem

bromiany, chrom, miedz, nikiel,

cynk, chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform, X THM,

2 trichloroetenu

tetrachlorometan, benzen, benzo(

1 tetrachloroetenu,

kontrolnym oraz: antymon, arsen, bor, siarczany, fluorki
ofow, rteé, selen, séd, kadm, srebro, potas, utlenialnogé,
1,2 dichloroetan,

trichloroeten, tetrachloroeten,

a)piren, suma WWA, HCB, chlorek winylu, cyjanki, tryt,

2 pestycydow, aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, epoksyd heptachloru izomer, a-HCH,
B-HCH, y-HCH, X HCH, heptachlor, pp’-DDE, pp’-DDD, suma DDT, DMDT

Analiza laboratoryjna probek wody pobranych w ramach kontroli urzgdowej wykazala, iz

badane parametry mikrobiologiczne spetniaja wymogi zawarte w obowiazujacych przepisach

prawa, Przekroczenia parametréw fizykochemicznych stwierdzono w 8 probkach (jon

amonowy, mangan, zelazo).

Gmina Pilchowice zmaga sie z naturalnie wystepujacym jonem amonowym w wodach

surowych zasilajacych ujecie glebinowe w Nieborowicach. Od grudnia 2007 r. woda

przeznaczona do spozycia pochodzaca z ujecia

w Nieborowicach posiada warunkows
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przydatno$¢ do spozycia do czasu uzyskania jakosci wody zgodnej z obowigzujacymi
normami higieniczno-sanitarnymi (przedtuzenie terminu wykonania decyzji do dnia
30.06.2015r.). W 2013r. warto$¢ jonu amonowego w badanych prébach wahata si¢ od <0,1-
0,62 ug/l. Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. wdrozylo program
funkcjonalno-uzytkowy: ,.Zaprojektowanie iwykonanie stacji uzdatniania wody 1gcznie
z modernizacja ujecia i rurociggu wody surowej”, ktorego termin realizacji jest przewidziany
do konca 2014r. Plan inwestycyjny, wynikajacy z realizacji tego programu zostat uchwalony
Uchwata Rady Gminy.Amoniak moze powodowa¢ zmniejszenie skutecznosci procesu
dezynfekcji, powstawanie azotynéw w sieci wodociggowej, oraz zmiany smaku 1 zapachu
wody. Dlatego tez duzy nacisk kiadzie si¢ na obstuge urzadzen pracujacych na stacji
uzdatniania, aby woda podawana do sieci odpowiadata wymaganiom okreslonym
w przepisach prawa.

Ponadto w ostatnim czasie zawarto$¢ manganu w wodzie pochodzacej ze Uzdatniania
Wody w Nieborowicach ulegla znacznemu wzrostowi. Przekroczenia zawartosci tego
pierwiastka stwierdzono w 6 probkach. Jest to spowodowane wylaczeniem z eksploatacji
w wyniku awarii jednej ze studni, co skutkuje koniecznoscia wykorzystywania innych studni
o gorszej jakosci wod surowych. Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp.z o.0.
planuje zakonczy¢ wykonanie nowych studni w II kwartale 2014r. Do tego czasu
utrzymywany bedzie wzmozony nadzér nad procesem uzdatniania wody (m. in. regularne
uzupetnianie zt6z piaskowych, zwigkszona czgstotliwo$¢ ptukania filtrow).
Przekroczenie dopuszczalnej wartosci zelaza stwierdzono w 1 probce pobranej ze Stacji
Uzdatniania Wody w Nieborowicach. Bylo to zwigzane m. in. z awarig jednej z pomp
glebinowych. Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. po uzyskaniu informacji
o przekroczeniu podjeto dziatania naprawcze zmierzajace do utrzymania dobrej jakosci wody
podawanej do sieci polegajace m.in. na czyszczeniu klarownika, wymianie zt6z piaskowych
w filtrach oraz czyszczeniu dysz filtracyjnych. Badania kontrolne nie wykazaly
nieprawidiowosci.Obecnos¢  manganu 1 zelaza w wodzie, zwlaszcza w iloSciach
stwierdzonych w badanych probkach nie ma istotnego znaczenia pod wzgledem
bezpieczenstwa zdrowotnego ludzi, moze natomiast wplyngé na pogorszenie walorow
konsumenckich powodujac zmiane zapachu i smaku wody oraz brudzenie armatury i pranej
bielizny.

Pilchowickie Przedsiebiorstwo Komunalne wramach kontroli wewngtrzne]
prowadzito staly nadzor nad jakoscia wody z czgstotliwo$cig ustalong w harmonogramie

pobierania probek uzgodnionym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
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w Gliwicach. Monitoring wewngtrzny zostal poszerzony o comiesi¢czng analize parametrow
takich jak zelazo, mangan oraz Jon amonowy

Wszystkie probki wody pobrane ze Szpitala Choréb Pluc im. $w. Jézefa w Pilchowicach
spetnialy wymagania rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie

Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r. ze zm.)

PPIS w Gliwicach w oparciu o rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.
417 z pézn. zm.) wydal ocene o warunkowej przydatnosci wody do spozycia pochodzacej ze

Stacji Uzdatniania Wody Nieborowice w 2013r.

lek. mgd. Zbigniew Bozel

Otrzymuje:
1. Wojt Gminy Pilchowice

ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice

Do wiadomosci:

2. Pilchowickie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp.zo.0.
ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice

Kopia:

3.NS/HK a/a
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