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DECYZJA

Okresowa ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia z wodociggu

,Nieborowice” za II polrocze 2022 r.

Na podstawie:
o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

(Dz. U. 22022 r., poz. 2000 ze zm.)
o art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. 22021 r., poz. 195 ze zm.)
o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.)
e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
po przeanalizowaniu sprawozdan z badan probek wody, pobranych w ramach nadzoru
sanitarnego prowadzonego przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez Pilchowickie
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o. 0., ul. Gléwna 52, Nieborowice w 1I péiroczu 2022 r.
z wodociagu ,,Nieborowice”, zaopatrujagcego w wodg¢ do spozycia Gming Pilchowice
za wyjatkiem Szpitala Choréb Pluc im. Sw. Jozefa w Pilchowicach, ul. Krywatdzkiej
i Rybnickiej w Nieborowicach oraz Kuzni Nieborowskiej (poza ul. Kasztanowa), a takze

po przeprowadzonej analizie podejmowanych dziatan korygujacych

stwierdzam
przydatno$é¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociagu

,Nieborowice”
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UZASADNIENIE

W II pétroczu 2022 r. pobrano do badan laboratoryjnych w ramach nadzoru
sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez producenta wody
ze Stacji Uzdatniania Wody Nieborowice oraz z punktoéw zgodnodci zlokalizowanych na sieci
wodociagowej w Leboszowicach, Zernicy, Stanicy, Wilczy w zakresie parametrow grupy A
oraz parametrow grupy B:

o 13 probek wody do badan mikrobiologicznych,
o 18 prébek wody do badan fizykochemicznych.

W prébece wody pobranej do badan laboratoryjnych pod koniec sierpnia w ramach
kontroli wewnetrznej prowadzonej przez przedsigbiorstwo z punktu zgodnosci
zlokalizowanego w Leboszowicach zaobserwowano wzrost ogélnej liczby mikroorganizmow
w 22°C po 72h oraz manganu. Zdarzenie mialo charakter incydentalny, co potwierdzito
przeprowadzone przez PPIS w Gliwicach badanie kontrolne. Prawdopodobng przyczyna
pogorszenia jakosci wody byt zmniejszony rozbior wody tj. maty przeptyw wody w przylaczu
i instalacji wewnetrznej, a takze odleglo$¢ przylacza od sieci wodociggowe;.

Ogoblna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h jest wskaznikiem mikrobiologicznym
niemajacym bezposredniego odniesienia do bezpieczenstwa zdrowotnego ludzi, natomiast
wzrost jej wartosci moze $wiadczy¢ o wtornym zanieczyszczeniu wody wodociagowe;j
np. materiatem roslinnym lub gleba, duzej zasobnosci wody w organiczng substancj¢
pokarmowa badZ o zlym stanie instalacji sieci wodociggowej. Parametr ten moze by¢
przydatny w ocenie czysto§ci i szczelnosci systemoéw dystrybucji wody, potencjalnej
obecnosci biofilmu, a takze skutecznosci dezynfekcji.

Zalecana warto$¢ parametryczna dla manganu ustalona zostala w celu zapewnienia
akceptowalnoéci wody dla konsumentéw oraz ochrony systemu dystrybucji, gdyz w sieci
wodociagowej zwlaszcza przy duzych rozbiorach iuderzeniach hydraulicznych moze
dochodzié¢ do wytracania sie tlenkéw manganu o czarnym zabarwieniu, a takze zwigkszenia
metnodci. Obecno$é manganu w wodzie, zwlaszcza w ilosciach stwierdzonych w badanych
prébkach nie ma istotnego znaczenia pod wzgledem bezpieczefistwa zdrowotnego, moze
natomiast wplynaé na brudzenie armatury i pranej odziezy, a takze powodowaé zwigkszona
barwe i zmiane zapachu oraz smaku wody.

Pozostale analizy laboratoryjne pobranych probek wody wykazaly, iz woda
w badanym zakresie pod wzgledem parametréw mikrobiologicznych, wskaznikowych
mikrobiologicznych, chemicznych, wskaznikowych organoleptycznych i fizykochemicznych

oraz dodatkowych chemicznych speiniala wymagania zatgcznika nr 1 czg$¢ A. tabela 1.,
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zalgcznika nr 1 cze§¢ C. tabela 1. nrl cze$¢ C. tabela 2, zalaczniku nr 1 czgé¢ B.
oraz zalaczniku nr 1 cze$¢ D. tabela 1. i tabela 2. do rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

Niniejsza decyzje wydaje si¢ celem przekazania wlasciwemu wojtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjecia dzialan majacych na celu
zaopatrzenie konsumentéw w wode o wlasciwej jakosci zgodnie z § 22 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w celu informowania konsumentéw o jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystluguje prawo wniesienia odwotania do Slaskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Jednoczesnie informuje sie o prawie zrzeczenia si¢ do wniesienia odwolania. O$wiadczenie musi mie¢ forme
pisemna, zosta¢ zlozone bezposrednio przed organem, badZ przestane poczta lub $rodkami komunikacji
elektronicznej na og6lnych zasadach.

Zlozenie o§wiadczenia powoduje ostatecznos¢ i prawomocnos¢ niniejszej decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuje:
1. Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

ul. Gltéwna 52, 44-144 Nieborowice
2. PSSE - Sekcja NS/HK a/a
Do wiadomosci:

3. Wojt Gminy Pilchowice inspektors Sar
ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice S5ILQT . .
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