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Okresowa ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia z wodggc__:i:ggu 3D
»wSzpital Choréb Pluc” za IT poélrocze 2020 r. ’;—% eliniola #8 //

Na podstawie:

e art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22020 r., poz. 256 ze zm.)

o art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22021 r., poz. 195)

e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz. 2294)

po przeanalizowaniu sprawozdan z badan probek wody, pobranych w ramach nadzoru
sanitarnego, prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnetrznej, prowadzonej przez Szpital Choréb Pluc
im. Sw. Jézefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 w II pélroczu 2020 r. z ujecia
indywidualnego ,,Szpital Choréb Pluc”, wykorzystywanego na potrzeby wlasne szpitala,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociggu

wozpital Choréb Pluc”
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UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badan laboratoryjnych w ramach nadzoru
sanitarnego oraz w ramach kontroli wewngtrznej prowadzonej przez producenta wody
z punktu zgodnosei zlokalizowanego na terenie Szpitala w zakresie parametréw grupy A
oraz parametréw grupy B:

o 3 probki wody do badan mikrobiologicznych
o 4 prébki wody do badan fizykochemicznych.

Analizy laboratoryjne prébek wody pobranych w II potroczu 2020 r. wykazaty,
izwoda whbadanym zakresie pod wzgledem parametrow  mikrobiologicznych i
wskaznikowych mikrobiologicznych spetniata wymagania zatgcznika nr 1 cze$é A. oraz
zatgcznika nr 1 czg$é C. tabela 1. do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 I., POZ.
2294).

W badaniach wody pobranej w grudniu stwierdzono wzrost metnodei - 2,28 NTU

(wartos¢ zalecana do 1 NTU) oraz ponadnormatywna warto$¢ zelaza - 212 ng/l (wartosé
parametryczna 200 pg/l). Powyzsze nieprawidlowosci spowodowane byly awaria zaworu
w hydroforni oraz tymczasowym odcieciem wody. Badania kontrolne potwierdzity
skutecznos¢ przeprowadzonych dzialar naprawczych.
Zalecana warto$¢ parametryczna dla zelaza ustalona zostala w celu zapewnienia
akceptowalnosci wody dla konsumentéw oraz ochrony systemu dystrybucji, gdyz w sieci
wodociggowej moze dochodzi¢ do wytracania sie zwiazkéw zelaza w formie trudno
rozpuszezalnych osadéw o rdzawo - brunatnej barwie wody powodujgcych m.in. brudzenie
armatury i pranej odziezy. Obecno$¢ zelaza w wodzie, zwlaszcza w ilodciach stwierdzonych
w badanej prébce nie ma istotnego znaczenia pod wzgledem bezpieczefistwa zdrowotnego.
W stezeniach ponizej 300 pg/l Zelazo zwykle nie powoduje wyczuwalnej zmiany smaku
1 zapachu wody, moze jednak wplywaé na zwiekszong metnos¢ i zmiane barwy.

Pozostale probki wody pobrane w ww. okresie spetnialy pod wzgledem
wykonywanych oznaczen chemicznych, wskaznikowych organoleptycznych
1 fizykochemicznych wymagania okreslone w zataczniku nr 1 cze$é C. tabela 2, zalaczniku
nr 1 ¢zgs¢é B. oraz zalaezniku nr 1 czgé¢ D. tabela 1. i tabela 2. ww. rozporzadzenia.

Niniejsza decyzj¢ wydaje si¢ celem informacji o jakosci wody dla konsumentéw.

Wobec powyzszego orzeczono jak w osnowie.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshuguje prawo wniesienia odwotania do Slaskiego Pafistwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Jednoczesnie informuje si¢ o prawie zrzeczenia si¢ do wniesienia odwotania. O$wiadczenie musi miec¢
forme pisemna, zostaé zlozone bezposrednio przed organem, badz przestane poczta lub srodkami
komunikacji elektronicznej na ogdlnych zasadach.

Zlozenie o$wiadczenia powoduje ostatecznosé-iprawemocnos¢ niniejszej decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie o$wiadezenia o zrzéczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuje:
(1; Wéjt Gminy Pilchowice

ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice Lol
Do wiadomosci:
2. Szpital Choréb Phuc im. Sw. Jozefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
Kopia:
3. NS/HK a/a
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