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Okresowa ocena jakoSci wody przeznaczonej do spozycia z wodociagu

wplyneio

»Knuréw” za I polrocze 2019 r.

Na podstawie:

« art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

e art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22019 r., poz. 59)

o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu sciekdéw (Dz. U. z 2018 r, poz. 1152 ze zm.)

e § 22 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Po przeanalizowaniu sprawozdan z badan probek wody z wodociggu ,Knurdéw”,
pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnetrzne] prowadzonej
przez Przedsigbiorstwo Wodociggdw 1 Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Knurowie, ul. Szpitalna 11
oraz Gérnoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw S.A. w I pétroczu 2019 r., zaopatrujacych
w wode do spozycia Miasto Knurow, Kuznie Nieborowska oraz ul. Krywatdzka i Rybnicka
w Nieborowicach uwzgledniajagc podejmowane dziatania naprawcze, Panstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociggu

HKnurow”
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UZASADNIENIE
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W analizowanym okresie pobrano do badan laboratoryjnych w ramach nadzoru
sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez producenta wody
w zakresie parametrow grupy A oraz parametrow grupy B:

o ze Stacji Uzdatniania Wody KWITEK oraz z punktu zgodnosci
o 9 probek wody do badan mikrobiologicznych
o 9 prébek wody do badan fizykochemicznych
e z punktéw zgodnosci zlokalizowanych na sieci wodociagowej (woda z zakupu
od Gérnoslaskiego Przedsigbiorstwa Wodociagdéw S.A.)
o 42 prébek wody do badan mikrobiologicznych
o 42 probek wody do badan fizykochemicznych.

W analizowanym okresie stwierdzono przekroczenie parametrow fizykochemicznych

(zelazo 213 g/l oraz 643 pg/l, przy dopuszczalnej wartosci 200 pg/l; mangan 108 pg/l, przy
dopuszczalnej wartosci 50 pg/l) w dwodch probkach wody pobranych w miesigeu lutym
w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez GPW S.A. z punktow usytuowanych
na sieci wodociggowej. Przekroczenie to mialo charakter incydentalny o malym zasiegu.
Badanie kontrolne nie wykazato nieprawidtowosci.
Zalecana warto$¢ parametryczna dla zelaza ustalona zostala w celu zapewnienia
akceptowalnoéci wody dla konsumentéw oraz ochrony systemu dystrybucji, gdyz w sieci
wodociggowe] moze dochodzi¢é do wytracania si¢ zwigzkéw zelaza w formie trudno
rozpuszczalnych osaddéw o rdzawo - brunatnej barwie. Ponadnormatywne stezenie tych
zwigzkow, mimo iz moze powodowac wzrost barwy i metnosci wody, nie stanowi zagrozenia
dla zdrowia ludzi.

Pozostale  badane  parametry chemiczne, wskaznikowe  organoleptyczne
i fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne i wskaznikowe mikrobiologiczne spetniaty
wymagania okreslone w zalgczniku nr 1 czedc A. tabela 1, zalgezniku nr 1 cze$é B.,
zalagczniku nr 1 cze$é C. tabela 1 i tabela 2. oraz zalagczniku nr 1 czes¢ D. tabela 1. i tabela 2.
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Niniejsza decyzje wydaje sie celem informacji o jakosci wody dla konsumentow.

Wobec powyzszego orzeczono jak w osnowie.
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Pouczenie

od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Slaskiego Panstwowego Wojewddzkiego

Inspektora Sanitarnego za podrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Jednoczesénie informuje si¢ o prawie zrzeczenia sie do wniesienia odwolania. O$wiadczenie musi mie¢ forme

pisemna, zosta¢ zlozone bezpodrednio przed organem, badZ przeslane poczta lub érodkami komunikacji

elektronicznej na ogdInych zasadach.

Zlozenie odwiadczenia powoduje ostateczno$¢ i prawomocno$c niniejszej decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofhiecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.
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Otrzymuje:
1. Prezydent Miasta Knurdw

ul. F. Ogana 5, 44-190 Knurow
2. Wojt Gminy Pilchowice
ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice

Do wiadomosci:
3. Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0,

2]y
ul. Szpitalna 11, 44-190 Knuréw

Kopia:
4. NS/HK a/a
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Z upowaznienia
Parnstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
zastepea Panstwowego Powiatowego
Inspemﬁmitmncgﬁw(}}iwicach
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