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Okresowa ocena jakoSci wody przeznaczonej do spozycia z wodoci

fJ"RZAD GMINY
_PILCHOWICE

»Szpital Choréb Pluc” za I pélrocze 2021 r.

Na podstawie:

e 6L60) .
* art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania adminis racyjnego e

(Dz. U. 2021 r., poz. 735) al
e art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe; Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. 22021 1., poz. 195) | |
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 22020 r., poz. 2028)
* § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294)

po przeanalizowaniu sprawozdan z badan probek wody, pobranych w ramach nadzoru
sanitarnego prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Szpital Choréb Phuc
im. Sw. Jozefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 w I pélroczu 2021 r. z ujecia
indywidualnego ,.Szpital Choréb Phuc”, wykorzystywanego na potrzeby wtasne szpitala

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdza

przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzgcej z wodociagu

wizpital Choréb Pluc”
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UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badan laboratoryjnych w ramach nadzoru
sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez producenta wody
z punktu zgodnosci zlokalizowanego na terenie Szpitala w zakresie parametréw grupy A
Oraz manganu:

o 2 probki wody do badan mikrobiologicznych
o 2 prébki wody do badan fizykochemicznych

Analizy laboratoryjne prébek wody pobranych w I pétroczu 2021 . wykazaty, iz woda
wbadanym zakresie pod wzgledem parametréw mikrobiologicznych i wskaznikowych
mikrobiologicznych speinia wymagania zatacznika nr 1 czg$¢ A. oraz zalgcznika nr 1 czesé C.
tabela 1. do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Wszystkie probki wody pobrane w ww. okresie spetnialy pod wzgledem wykonywanych
oznaczefi chemicznych, wskaznikowych organoleptycznych i fizykochemicznych wymagania
okreslone w zalgczniku nr 1 cze§é C. tabela 2, oraz zalgczniku nr 1 cze$¢ D. tabela 1.
Ww. rozporzadzenia.

Niniejsza decyzj¢ wydaje si¢ celem informacji o jakogci wody dla konsumentow.

Wobec powyzszego orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przyshuguje prawo wniesienia odwolania do élqskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego za poérednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Jednoczesnie informuje si¢ o prawie zrzeczenia sie do wniesienia odwolania. Oswiadczenie musi mie¢ forme

pisemna, zosta¢ zlozone bezposrednio przed organem, badz przeslane poczta lub $rodkami komunikacji
elektronicznej na og6lnych zasadach.

Ziozenie o$wiadczenia powoduje ostatecznosé i prawomocnoéé niniejszej decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.
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¢ POV/IATOWY

Otrzymuje:
1. Wéjt Gminy Pilchowice
ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice
Do wiadomosci:
2. Szpital Choréb Phic im. Sw. Jozefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
Kopia:
3. NS/HK a/a
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