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Ocena obszarowa jaksci wody dla gminy Pilchowice w 2018r.

Na podstawie:
— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U.z2019r., poz. 59)
— § 23 ust. 1, 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017 r.,, poz. 2294),
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach po przeanalizowaniu wynikéw
badan probek wody pobranych w ramach kontroli urzedowej oraz Kkontroli wewnetrznej
w2018 r. z urzadzen wodociggowych oraz z punktéw monitoringowych usytuowanych
na sieci wodociggowej, podejmowanych dziatan naprawczych, prowadzonego nadzoru,
o ktérym stanowi § 20 ww. rozporzadzenia przekazuje informacje dotyczaca oceny jakosci
wody do spozycia przez ludzi z uwzglednieniem szacowania ryzyka na terenie gminy
Pilchowice.
e Liczba ludnosci zaopatrywanej w wode - ok. 11150 oséb.
e Zaopatrzenie w wode - ilo$¢ rozprowadzanej wody — ok. 920,67 m®/d.
e Za dystrybucje oraz produkcje wody odpowiada Pilchowickie Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z o. o., ul. Gléwna 44 w Nieborowicach, Szpital Choréb Phic
im. Sw. Jozefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31 oraz Przedsiebiorstwo

Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. przy ul. Szpitalnej 11 w Knurowie.
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Mieszkancy gminy Pilchowice w glownej mierze zaopatrywani s3 w wode
przeznaczong do spozycia pochodzaca z wujecia glgbinowego w Nieborowicach,
eksploatowanego przez Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. o., ul. Gtéwna 44,
Nieborowice. Wicksza cze$é Kuzni Nieborowskiej oraz ul. Krywaldzka w Nieborowicach
zaopatrywane sa przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z0.0. w Knurowie
przy ul. Szpitalnej 11.

Stacja Uzdatniania Wody w Nieborowicach zasilana jest woda z czterech studni

glebinowych: s-8z, s-9z, s-14z, s-15z pracujacych naprzemiennie. Woda z ww. studni
poddawana jest procesowi aeracji, a nastgpnie kierowana jest na trzystopniowy system
filtracji, gdzie na poszczegdlnych filtrach usuwany jest jon amonowy, zelazo 1 mangan.
Do dezynfekcji wody stosowany jest podchloryn sodu dozowany w sposéb ciggly.
Szpital Choréb Phic im. $w. Jozefa w Pilchowicach posiada wiasne ujgcie wod podziemnych
zaopatrujace w wode pacjentéw oraz pracownikéw szpitala. Woda ze studni glebinowe;j
poddawana jest procesowi napowietrzania, a nastgpnie na dwoch filtrach katalitycznych
odbywa si¢ usuwanie Zzelaza i manganu. Dezynfekcja prowadzona jest okresowo
podchlorynem sodu.

Przeprowadzone kontrole sanitarne stacji uzdatniania wody, w trakcie ktorych

dokonano oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego urzadzen wodociggowych

nie wykazaly uchybien.
Tabela 1. Charakterystyka zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Pilchowice
: .y Liczba ludnosci
Lp. Ujecie wody/ Zakup dob zaopatrywanej | Zaopatrywane miejscowosci
g w wode _
Niebqrowice, Pilchowice,
1. SUW Nieborowice 885,6 10700 Stanica, Zernica, Wilcza, Kuznia
Nieborowska, Leboszowice
2. Szpital Pilchowice 11,0 140 potrzeby wiasne Szpitala
Woduriogiw i Ralizaci Kuznia Nichorowska,
3. asgp o 2276 1482 Nieborowice
ul. Szpitalna 11, Knuréw (ul. Krywatdzka, ul. Rybnicka)

W ramach kontroli urzedowej zgodnie z planem dziatania na 2018 r. upowaznieni
przedstawiciele Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach
biezacego nadzoru sanitarnego pobrali:

* 12 prébek do badah mikrobiologicznych,
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° \1_2 probek do badan fizykochemicznych.
W tamach kontroli wewnetrznej prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem
oraz dodatkowego nadzoru sanitarnego Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0.
w Nieborowicach pobrato z uj¢cia wody oraz statych punktéw monitoringowych:
o 5 prébek do badan mikrobiologicznych,
* 9 prébek do badan fizykochemicznych.
Wszystkie  badane parametry mikrobiologiczne, chemiczne oraz wskaznikowe
mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne spelnialy wymagania obowigzujgcego
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. wsprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r,, poz. 2294).

Tabela 2. Zakres badanych parametrow

parametry mikrobiologiczne i wskaznikowe

bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogblna liczba mikroorganizméw w 22+2°C po 72h,

enterokoki, Clostridium perfringens

parametry wskaznikowe organoleptyczne i fizykochemiczne

metnos¢, barwa, zapach, smak, pH, przewodno$¢ wilasciwa, amonowy jon, zelazo, mangan,

siarczany, sod, glin, OWO, utlenialnos¢, chlorki

parametry chemiczne

chlor wolny, azotyny, azotany, ﬂubrki, twardosé, magnez,w arsen, antymon, chrom, kadm,
miedZ, nikiel, otdéw, potas, rte¢, selen, srebro, 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen,
1,3,5-trichlorobenzen, X trichlorobenzendéw, benzo(a)piren, beznen, bor, bromiany, cynk,
chloroform, cyjanki, 1,2-dichloroetan, £ THM, trichloroeten, tetrachloroeten, tetrachlorometan,
Y~ WWA, akryloamid, chlorek winylu, epichlorohydryna, bromodichlorometan, bromoform,
suma pestycydow, epoksyd heptachloru, epoksyd heptachloru izomer B, dieldryna, aldryna,
endryna, HCB, a-HCH, - HCH ,y-HCH, heptachlor, pp’-DDE, pp’-DDD, DMDT

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Gliwicach w 2018 r. prowadzil nadzo6r
nad jako$cig wody na terenie Szpitala Chordb Phuc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach zgodnie
z ustalonym planem dziatan oraz w ramach badan kontrolnych pobierajac:

e 5 probek do badan mikrobiologicznych,
e 4 probki do badan fizykochemicznych.
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W ramach kontroli wewngtrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem zarzgdca ézpitala
Choréb Pluc im. Sw. Jézefa w Pilchowicach pobral zpunktu monitoringowego
zlokalizowanego na terenie szpitala:

o 2 probki do badan mikrobiologicznych,

e 2 probki do badan fizykochemicznych.

oraz 1 probke wody do badan mikrobiologicznych w ramach wzmozonego nadzoru.

Tabela 3. Zestawienie probek wody pobranych w 2018r. — staly nadzor terenowo — laboratoryjny
prowadzony przez PPIS w Gliwicach / Pilchowickie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
oraz Szpital Choréb Pluc im Sw. Jozefa

Tlos¢
pobr’anych Liczba prébek iitia
probek przekraczajacych Parametry walzco & Warto4é
PPIS wartosci przekroczone Py A parametryczna
Lp. Nazwa punktu $pk|  parametryczne prz a
poboru :
Szpital
fizykochemiczne[kontrola urzgdowa / kontrola wewnetrzna]
bakteriologiczne[kontrola urzgdowa / kontrola wewnetrznal
Stacja Uzdatniania Wody Nieborowice
L | SUW Nieborowice 1/8 b : -
i ul. Spacerowa 1/3 0/0 = 5 i
Zernica 4/0 0/0 = z .
2. | Szkola Podstawowa g
ul. L. Miki 37 471 0/0 & g :
Stanica 470 0/0 5 = .
3. | Szkota Podstawowa
ul. Gliwicka 18 4/0 0/0 - | = A
Wilcza 3/1 0/0 - B :
4. Szkola Podstawowa - — n——
ul. K. Miarki 40 0/0 Z " 5
SUW Sgzpital Pilchowice
Pilchowice
572 1/0 /- 110pg/1 50pg/l
L | Szpital Choréb Phuc _ REREE be/ Be
d im. Sw. Jézefa 4/3 0/0 |
ul. Dworcowa 31

W 1 probee stwierdzono przekroczong warto§¢é parametryczna manganu 110pg/l przy
zalecanym stezeniu 50 pg/l. Szpital podjgt dziatania zmierzajace do przywrdcenia jakosci

wody w zakresie stezenia manganu w wodzie. Nieprawidtowos$ci wynikaly prawdopodobnie
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7z awarii aeratora napowietrzajacego wode surowa. Przeprowadzone badania kontrole prébki
wody oraz kolejne badanie w ramach wzmozonego nadzoru nie wykazaty nieprawidtowosci.
Pozostale parametry mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne spelnialy wymagania
obowigzujgcego rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.
Obecnos¢ manganu w wodzie, zwlaszcza w ilosciach stwierdzonych w badanych probkach
nie ma istotnego znaczenia pod wzgledem bezpieczenstwa zdrowotnego, moze natomiast
wplynaé na jej akceptowalnos¢ przez konsumenta, powodujac zmiang zapachu i smaku wody
oraz brudzenie armatury i pranej odziezy. Obecnos$¢ tlenku manganu moze powodowaé
powstawanie osadéw w sieci dystrybucyjnej, ktére stanowig dobre srodowisko dla rozwoju
bakterii bytujacych w wodzie.

W 2018 r. na terenie gminy Pilchowice nie wnoszono interwencji dotyczacych zlej

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Po przeanalizowaniu sprawozdan z badan probek wody pobranych w 2018 r. z terenu
gminy Pilchowice stwierdza si¢ przydatno$¢ wody do spozycia w badanym zakresie
parametréw mikrobiologicznych, chemicznych oraz wskaznikowych

mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz w zakresie organoleptycznym.

Panstw,
Inspektora Sani
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Otrz i Inspektorg S Wi i (.‘H;h
1. Wéjt Gminy Pilchowice mgr HANNA NABRDALIK

ul. Damrota 8, 44-145 Pilchowice
Do wiadomoéci:

2. Pilchowickie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ul. Gléwna 52, 44-144 Nieborowice

3. Szpital Chor6b Pluc im. Sw. Jézefa
ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

4, Starosta Powiatu Gliwickiego
ul. Zygmunta Starego 17, Gliwice

5. NS/HK a/a
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