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Okresowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia z wodociagu

,Nieborowice” za I pélrocze 2020 r.

Na podstawie:
« art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 22020 r., poz. 256 ze zm.)
o art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 1. 0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U.z2019 1., poz. 59 ze zm.)
o art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.)
« § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeanalizowaniu sprawozdan z badan probek wody, pobranych w ramach nadzoru
sanitarnego prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach oraz w ramach kontroli wewngtrznej prowadzone] przez Pilchowickie
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o. 0., ul. Glowna 52, Nieborowice w 1 potroczu 2020 r.
z wodociagu ,,Nieborowice”, zaopatrujgcego w wode do spozycia Gming Pilchowice
za wyjatkiem Szpitala Choréb Pluc im. $w. Jézefa w Pilchowicach, ul. Krywatdzkie]
i Rybnickiej w Nieborowicach oraz Kuzni Nieborowskiej, atakze po przeprowadzone;
analizie podejmowanych dziatan naprawczych Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gliwicach stwierdza

przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzgcej z wodociagu
,»Nieborowice”
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UZASADNIENIE

W analizowanym okresie pobrano do badan laboratoryjnych w ramach nadzoru
sanitarnego oraz w ramach kontrolj wewngtrznej prowadzonej przez producenta wody
ze Stacji Uzdatniania Wody Nieborowice oraz z punktéw zgodnosci zlokalizowanych na sieci
wodociggowej w zakresie parametréw grupy A oraz parametréw grupy B:

o 14 prébek wody do badan mikrobiologicznych
o 25 prébek wody do badan fizykochemicznych.
Dodatkowo w zwiazku z pogorszeniem jakosci wody na sieci wodociggowej pobrano:
o 4 prébki wody do badan mikrobiologicznych
o 7 probek wody do badan fizykochemicznych.

Wzrost  ogolnej  liczby mikroorganizméw (> 300 jtk/ml)  $wiadezacy

o nieprawidlowych zmianach stwierdzono w 1 probce  wody pobranej w Zernicy
przy ul. Wrzosowej. Analiza laboratoryjna prébek pobranych w tym samym czasie ze stacji
uzdatniania wody oraz w punktach zgodnodci usytuowanych w strefie zaopatrzenia nie
wykazaty nieprawidlowosci, co moglo $wiadezy¢ o punktowym i incydentalnym charakterze
zdarzenia.
Pozostale analizy laboratoryjne prébek wody pobranych w I potroczu 2020 r. wykazaty,
izwoda w badanym zakresie pod wzgledem parametréw mikrobiologicznych
1 wskaznikowych mikrobiologicznych spetnia wymagania zatgcznika nr 1 czesé A.
oraz zatgcznika nr 1 czesé C. tabela 1. do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 roku w sprawie jakogci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).

Przedsigbiorstwo  celem zwigkszenia  wydajnosci stacji  uzdatniania wody
w Nieborowicach pod koniec I pélrocza wlgczylo do uzytkowania dodatkowy IV ciag
filtracyjny na SUW. Niedostateczne wpracowanie zloza przyczynilo si¢ do pogorszenia
jakosci fizykochemicznej wody, co moglo mieé wplyw na stwierdzone przekroczenia
parametréw fizykochemicznych (metnose, zelazo, mangan) w prébkach wody pobranych
z punktéw zgodnosci zlokalizowanych w szkolach. Prawdopodobng przyczyng utrzymujacych
si¢  przekroczen byt maly przepltyw w  instalacji wewnetrznej  spowodowany
unieruchomieniem obiektéw uzytecznosci publicznej w zwiazku z obowigzujgcym w Polsce

stanem epidemii.
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W zwigzku z wniesiong interwencjg W powyzszym okresie (czerwiec) pobrano dodatkowe
prébki wody do badan w Zernicy oraz na Stacji Uzdatniania Wody. Wartodci parametréw
fizykochemicznych wahaty sig w granicach:

° metno$é 0,19 — 3,5 NTU, przy wartosci parametrycznej — akceptowalna przez

konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian; zalecany zakres wartosci do 1 NTU,

» zelazo <40 - 532 ug/l, przy wartosci parametrycznej — 200 pg/l,

o mangan <14 - 335 pg/l, przy wartosci parametrycznej — 50 pg/l.
W zwiazku z przekroczeniami podjeto natychmiastowe dziatania naprawcze polegajace
na zmniejszeniu przeptywu wody przez IV cigg filtrow do minimum i zgloszeniu
nieprawidtowosci do serwisu dostawcy filtréw. Do czasu przywrdcenia sprawnosci ciggu
filtracyjnego przedsigbiorstwo regularnie dokonywato ptukania sieci na hydrantach, zgodnie
z ustalonym harmonogramem (co kilka dni) oraz kazdorazowo po zgloszeniu przez
mieszkaficow informacii o pogorszeniu jakosei wody. W wyniku dziatan korygujacych jakos¢
wody podawanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody W Nieborowicach zostala
doprowadzona do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu, co potwierdzajg badania
wykonane pod koniec czerwca br. Zalecana warto$é parametryczna dla zelaza oraz manganu
ustalona zostata w celu zapewnienia akceptowalnosci wody dla konsumentéw oraz ochrony
systemu dystrybucji, gdyz w sieci wodociggowej zwlaszcza przy duzych rozbiorach
{ uderzeniach hydraulicznych moze dochodzi¢ do wytracania si¢ zwigzkow zelaza w formie
trudno rozpuszczalnych osadéw o rdzawo - brunatnej barwie oraz tlenkéw manganu
o czarnym zabarwieniu a takze zwigkszenia metnosei.
Obecnoéé zelaza i manganu w wodzie, zwlaszcza w ilosciach stwierdzonych w badanych
prébkach nie ma istotnego znaczenia pod wzgledem bezpieczenstwa zdrowotnego, moze
natomiast wplyna¢ na brudzenie armatury i pranej odziezy, a takze powodowaé zwigkszong
barwe i zmiang zapachu oraz smaku wody.
Pozostale analizy laboratoryjne probek wody pobranych w I pétroczu 2020 r. wykazaly,
izwoda w badanym zakresie pod wzgledem wykonywanych oznaczen chemicznych,
wskaznikowych organoleptycznych i fizykochemicznych spetniaty wymagania okreslone
w zatgezniku nr 1 czgs¢ C. tabela 2, zalgczniku nr 1 cz¢s¢ B. oraz zataczniku nr 1 czgs¢ D.
tabela 1. i tabela 2. ww. rozporzadzenia.
Niniejsza decyzje wydaje sig celem informacji o jakosci wody dla konsumentow.

Wobec powyZszego orzeczono jak w osnowie.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Slaskiego Pafistwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Jednoczednie informuje sie o prawie zrzeczenia si¢ do wniesienia odwolania, Oswiadczenie musi mieé¢ forme
pisemna, zostaé zlozone bezpodrednio przed organem, badZ przesltane poczta lub $rodkami komunikacji
elektronicznej na ogéInych zasadach.

Zlozenie o$wiadczenia powoduje ostatecznoéé i prawomocnoéé niniejszej decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymuje:
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